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2 INTRODUCCIÓN 
Con la aprobación del RD. 235/20132 de 5 de abril, se reconoce el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, nuevos y 
existentes, y a su vez se establece la obligatoriedad de tener un certificado de 
eficiencia energética cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o partes de 
estos, para información del comprador o arrendatario. 
Con este RD, entre otras cosas se intenta promover una construcción y rehabilitación 
más eficiente energéticamente, de modo que en 2020 el número de edificios con 
consumo casi nulo sea muy relevante dentro del total de construcciones y 
rehabilitaciones. 
Siempre he tenido curiosidad por las cubiertas ajardinadas o verdes como 
últimamente se denominan en algunas publicaciones, y de cómo podrían ayudar a 
mejorar el interior de las edificaciones que las coronan, y este RD es la oportunidad de 
comprobar todo aquello que siempre había intuido. He de adelantar que conforme he 
ido adentrándome en este estudio, mi visión “idílica” de estas ha ido variando, por el 
mayor conocimiento de los programas y las características que hacen mejorar las 
calificaciones energéticas de las edificaciones y finalmente por los resultados. 
Presento el siguiente trabajo como resultado del estudio en profundidad del edificio 
destinado a Escuela Oficial de Idiomas construido en Gandía, del cual gracias al equipo 
técnico que lo redacto y dirigió las obras, he obtenido planos, mediciones y demás 
material sin el cual no podría haber sido tan fiel a la construcción1
2.1 OBJETIVO DEL TRABAJO 
. 
 
El objetivo del trabajo es ver en un edificio existente, que incidencia tiene en su 
calificación energética, el cambio de tipología de cubierta, que coste tendría, y si es 
viable económicamente esa mejora de la calificación, ya que no se trata de hacer 
ahorro energético a cualquier coste, si no que sea realmente un ahorro por ser 
amortizable la inversión. 
Para realizar el estudio he escogido un edificio de pocas alturas, por la mayor 
repercusión de las cubiertas respecto al total de la edificación, y a la vez, un edificio en 
el que pudiera intercalar tipologías diferentes de cubiertas sin ser algo irreal y que se 
pudiera llevar a cabo. 
Puesto que lo más costoso ha sido introducir en los programas existentes para la 
calificación energética (LIDER y CALENER), el edificio, y por “amortizar” el trabajo hago 
                                                     
1 Josep Santatecla Fayos, Iñaki Belda Biurrum, Laura lizondo Sevilla, Jésica Moreno Puchalt, arquitectos. 
INFLUENCIA DE LAS CUBIERTAS EN EL ESTADO ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO EXISTENTE Y SU VIABILIDAD ECONÓMICA 
5 
 
varias propuestas con el fin de ver que ahorro supone el cambio en la cubierta, en la 
fachada y en las instalaciones. 
• Partiendo del edificio ya construido, veremos posibles mejoras en la envolvente 
del edificio, sus costes y si son amortizables o no. 
• Partiendo del edificio ya construido, solo hacemos mejoras en las instalaciones 
existentes, veremos si es la menor inversión, y la viabilidad económica de estos 
cambios. 
• Partiendo del edificio ya construido, hacemos combinaciones de las mejoras en 
las instalaciones y en los elementos constructivos. Su estudio económico y si es 
amortizable la inversión. 
Para terminar analizaremos todos los resultados para proponer a modo de guía de 
intervención, que pasos se habrían de seguir en caso de edificios similares 
constructivamente mirando como ya hemos comentado, tanto el ahorro energético 
como el coste de dicho ahorro. 
2.2 MÉTODO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para este estudio se han utilizado las herramientas informáticas que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo tiene como documentos reconocidos para la certificación 
energética de edificios (Cálener VyP)2 y para la verificación de la exigencia de 
Limitación de Demanda Energética establecida en el Documento Básico de la 
Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación (LIDER). Para el estudio y 
valoración económica de las diferentes opciones presentadas, se han utilizado la Base 
de Datos de Construcción Comunitat Valenciana, base de datos y tarifas de casas 
comerciales Ferroli España, Danosa, Texa, Energysa y programas de mediciones y 
presupuestos Presto3
                                                     
2 Calificación energética para Vivienda y Pequeño-mediano terciario 
. 
El método empleado ha sido el establecido por el Código Técnico de la Edificación para 
los edificios nuevos. 
Primero y una vez estudiado el edificio “objeto” se ha introducido en el programa 
LIDER, especificando los datos generales del mismo y cada uno de los elementos 
constructivos que lo forman utilizando la base de datos de materiales que contiene el 
programa. El ceñirme a la base de datos del programa y no introducir materiales 
diferentes que no contiene, ha sido principalmente por los problemas informáticos 
que producía en mi equipo de trabajo y porque siempre he podido utilizar un material 
de la base de datos que tenia las mismas o muy similares características necesarias 
para el programa. 
3 BDC IVE Mayo 2013, www.danosa.com, www.texsa.com, www.energysa.es, www.laminasbat.com, 
Presto 8.8 Soft S.A. 
Una vez introducidos los elementos constructivos con sus materiales, se procede a la 
descripción geométrica del edificio, dividiéndolo en espacios, y asignando a cada uno 
de los lados de los polígonos las características correspondientes. Finalmente, se 
procede al cálculo del edificio, con lo que nos indica si es conforme o no a la 
reglamentación establecida por el código técnico de la edificación en su documento 
básico HE1. 
Posteriormente, se abre el fichero generado por el programa LIDER en el programa 
Calener VyP.(He utilizado este programa y no Calener GT4
                                                     
4 Calificación energética para Gran Terciario 
 por dos razones. La primera 
es que las instalaciones del edificio se pueden representar en Calener VyP 
perfectamente, y la segunda es porque mi formación en este segundo programa no es 
tan extensa como en el primero). En Calener VyP se introducen todas las instalaciones 
que el edificio tiene para la calificación energética del mismo, introduciendo todas las 
características de las unidades terminales, maquinas generadoras y los sistemas que 
los engloban. 
Finalmente, es el programa con todos los datos introducidos el que genera un informe 
en el que detalla tanto la clasificación energética del inmueble como la de los sistemas 
introducidos, con lo que podemos ver qué tipo de mejoras se pueden acometer para 
subir esa calificación. 
Finalmente, analizaremos esas mejoras, y su coste económico, para ver si es 
amortizable la inversión, ya que disminuir el consumo de energía por debajo de la 
inversión realizada para conseguir esa disminución no es de ninguna manera una 
mejora aconsejable. 
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3 EDIFICIO OBJETO DEL ESTUDIO 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
El edificio elegido es la Escuela Oficial de Idiomas de Gandía. Dicho edificio es fruto del 
acuerdo entre el Ayuntamiento de Gandía y la Consellería de Cultura, y se encuentra 
ubicado en un solar de 4.711 m2 situado en el cinturón de equipamientos que se 
establece en el Plan General. El solar está limitado al norte por la calle Parc del Nord  y 
la plaza  circular de Joan Fuster, al sur por la Calle Jaume II, al oeste con el Centro de 
Salud Corea y al este con el Centro de rehabilitación (C.R.I.S.), todo ello en la parte 
norte de la población, en el límite de la zona consolidada. 
 
Imagen 1: foto aérea extraída de Google earth. 
El edificio en sí, se genera alrededor del patio central, epicentro y vertebrador de los 
cuerpos edificados; al sur el cuerpo principal de administración con tres alturas, al este 
el conjunto de aulas formando cuerpos unidos a un pasillo vertebrador que forman 
patios interiores que garantizan luz  de norte y sur a las aulas, al norte la sala de usos 
múltiples  de una sola altura con lucernarios en su cubierta que sobresale junto al 
cuerpo situado al oeste, el área de cafetería y aula de auto-aprendizaje por encima de 
la cubierta del área de tránsito y comunicación que rodea al patio central. El patio de 
geometría rectangular, más largo en sentido norte –sur, se cierra con paños de vidrio.5
 
Imagen 2: Extraído del plano de alzados perteneciente al proyecto de ejecución. 
Constructivamente diremos que el edificio se sitúa sobre un forjado sanitario a la cota 
+0,60. Las plantas sucesivas, son de 3,17 m de altura libre, y varía la tipología de 
forjados y paramentos verticales en función de la actividad a la que se dedica el 
espacio, y de la planta en la que se sitúa. 
El patio central, todo el acristalado, está rodeado de una zona de circulación que 
comunica los cuatro cuerpos principales del edificio. Esta zona de circulación es de una 
sola altura y no tiene instalaciones de climatización. 
Los volúmenes destinados a aulas, al este de la edificación, tienen dos caras, la norte y 
la sur, formadas por grandes ventanales de suelo a techo. Estos volúmenes se 
comunican por un pasillo central. Este “cuerpo” de la edificación tiene dos alturas y 
está dotado de calefacción por radiadores de agua caliente. 
El edificio sur, el destinado principalmente a administración y despachos,  tiene las 
ventanas más reducidas que el resto de volúmenes, la fachada orientada al sur, 
mientras que en la norte vuelven a ser los ventanales de suelo a techo los 
predominantes. Este edificio consta de tres plantas y tiene el mismo sistema de 
calefacción que las aulas. También hay que tener en cuenta que frente a este volumen, 
hay una manzana de viviendas con cinco plantas de alturas, lo cual arroja sombras 
sobre él que se han tenido en  cuenta.  
 
 
                                                     
5 Datos del edificio extraídos de la memoria de ejecución del proyecto (noviembre 2006). 
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Al oeste del patio central se sitúa el edificio destinado a cafetería restaurante. Con una 
sola altura, pero superior a la de la zona de circulación, se ilumina a través de grandes 
ventanales que vierten a un patio cerrado. Tiene radiadores de agua caliente como 
sistema de calefacción.  
Por último, al norte del patio se sitúa un volumen que como el anterior sobrepasa en 
altura a la zona de circulación, destinado a sala de usos múltiples. La iluminación es 
cenital gracias a unos lucernarios verticales que aprovechan la luz de norte. Es el único 
área que tiene refrigeración. 
 
Imagen 3: Extraído del plano de secciones del proyecto de ejecución. 
     
Imagen 4: Plantas de distribución del edificio (obtenidas del proyecto de ejecución) 
 
3.2 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
3.2.1 ELEMENTOS VERTICALES EXTERIORES 
El ladrillo caravista blanco de clinker, y el vidrio son los dos elementos que forman la 
piel de los paños verticales exteriores de la edificación. Pese a que existen algunas 
variaciones en puntos concretos del edificio, tras analizarlas se han concretado los dos 
tipos de cerramientos exteriores diferentes  que predominan y aúnan todas las 
tipologías. 
C1_Cerramiento vertical. 
Formado por una hoja de ½ pie de ladrillo cerámico caravista de clinker blanco tomado 
con mortero de cemento acentuando tendeles, mortero hidrófugo proyectado con un 
espesor de 2 cm, lana de roca adosada de 4 cm , cámara de 5 cm y hoja de ½ pie de 
ladrillo cerámico caravista de clinker blanco igual que en la cara exterior. 
 
Imagen 5: obtenida del plano de detalles constructivos E2.3_32.6 del Proyecto de Ejecución. 
 
C3_Cerramiento vertical. 
Formado por una hoja de ½ pie de ladrillo cerámico caravista de clinker blanco tomado 
con mortero de cemento acentuando tendeles, mortero hidrófugo proyectado con un 
espesor de 2 cm, lana de roca adosada de 4 cm , cámara de 5 cm y hoja interior 
formada por dos placas de cartón-yeso, la exterior de dureza reforzada.  
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3.2.2 ELEMENTOS VERTICALES INTERIORES 
Reducidos a dos tipologías se han definido como: 
Cb_Partición vertical. 
Formado por un guarnecido de yeso proyectado de 2 cm de espesor sobre una hoja de 
½ pie de ladrillo perforado y revestido en su cara posterior por otro guarnecido de 
yeso de iguales características. 
Cc_Partición vertical. 
Mampara separadora de espacios, que combina paños ciegos y acristalados. Los paños 
ciegos formados por estructura metálica con paneles exteriores de DM con acabado en 
chapa de madera, e interior relleno con panel de lana de roca de  6cm de espesor. 
3.2.3 ELEMENTOS HORIZONTALES INTERIORES 
El pavimento cambia según la actividad que se desarrolla sobre él, además de variar el 
tipo de estructura empleada, quedando los siguientes elementos. 
Forjado sanitario-hormigón. 
Forjado sanitario de elementos prefabricados, con acabado de solera fratasada, para 
zonas de circulación. 
 
Imagen 6: Dos tipos de pavimento en planta baja. (Obtenida del plano de secciones del proyecto de ejecución). 
 
 
Forjado sanitario-mármol. 
Forjado sanitario de elementos prefabricados, con pavimento de mármol sobre lecho 
de mortero, para la zona del aula multi-usos. 
Forjado sanitario-terrazo. 
Forjado sanitario de elementos prefabricados, con pavimento de terrazo de grano fino 
sobre  lecho de mortero, para aulas, despachos y zona de restauración. 
Regist-Fdo Ret-terrazo. 
Forjado reticular de casetón de hormigón aligerado, con pavimento de terrazo sobre 
lecho de mortero, para los forjados separadores de plantas interiores. 
 
Imagen 7: Forjado techo de planta baja, a la derecha cubierta de la zona de circulación  
3.2.4 ELEMENTOS HORIZONTALES EXTERIORES 
Respecto a las cubiertas, las tipologías son: 
Invert- Fdo ret- regist. 
Forjado reticular de casetón de hormigón aligerado, lámina de polietileno de alta 
densidad, capa de hormigón de arcilla expandida para formación de pendientes, 
membrana impermeabilizante EPDM, sobre ella el aislamiento térmico formado por 
placa de EPS λ=0.029 W/(mK) de cuatro centímetros de espesor sobre la que se ubica 
un geotextil separador de la capa de protección a base de gravas con un espesor 
medio de seis centímetros. Sirve de cubierta a todo el edificio excepto la sala de usos 
múltiples y a la zona de circulación que rodea al patio central en planta baja. 
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Imagen 8: Cubierta invertida en plano de sección, obtenido del proyecto de ejecución. 
Invert- Losa alveo- regist mad. 
Forma la cubierta de la sala multi-usos, con un forjado a base de losa alveolar sobre 
ella una lámina de polietileno de alta densidad, un hormigón de arcilla expandida para 
formación de pendientes sobre el que se sitúa la lámina impermeabilizante de EPDM. 
A continuación el aislamiento formado por placas de EPS λ=0.029 W/(mK) de cuatro 
centímetros de espesor sobre la que se ubica un geotextil separador de la capa de 
protección a base de gravas con un espesor medio de seis centímetros. 
 
Imagen 9: Cubierta en sala multi-usos, obtenido del proyecto de ejecución. 
 
Trans-Fdo ret- regist. 
Sobre la sala multi-usos, donde se sitúa la maquinaria de climatización, la cubierta se 
ha realizado sobre el forjado de losa alveolar, con un hormigón de arcilla expandida 
para formación de pendientes con una lámina impermeabilizante sobre la que se sitúa 
un film de polietileno de alta densidad y rematado en plaqueta cerámica sobre lecho 
de mortero.  
No trans- losa. 
Como cubierta de la zona de circulación perimetral al patio en planta baja, se ha 
realizado una losa de hormigón armado con un hormigón de arcilla expandida para 
dotar de pendientes y una lámina impermeabilizante con protección mineral como 
acabado. 
 
Imagen 10: Cubierta de losa de hormigón en planta baja. Obtenido del proyecto de ejecución. 
3.2.5 VENTANAS  
En cuanto a las ventanas, solo cambian la dimensión de las mismas, siendo el mismo 
vidrio y la misma carpintería según he podido comprobar en la documentación.  
El vidrio es un 4+9+(3+3) con una carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico. 
Ven alta grande. 
Para huecos que van de suelo a techo, y en los que el porcentaje de marco respecto al 
hueco total, haciendo un muestreo ha dado un 19,75%.  
Vent alta peq. 
Aquellas que no van de suelo a techo, donde el porcentaje de marco sobre el hueco 
total asciende hasta el 23,80%. 
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4 ANÁLISIS ENERGÉTICO 
Para realizar la opción general de verificación de la exigencia de Limitación de 
demanda energética (HE1)  establecida en el CTE, hay que comenzar por introducir la 
descripción operacional, constructiva y geométrica del edificio en las herramientas 
informáticas que el Ministerio de la Vivienda y el IDAE facilitaron como documentos 
reconocidos LIDER y CALENER. Al introducir los datos del edificio “objeto”, los 
programas generan otro de “referencia” situado en el mismo lugar y con la misma 
geometría, lo que servirá para evaluar el cumplimiento de las exigencias tanto de las 
composiciones constructivas como las instalaciones para finalmente  informar si 
cumple todos los requisitos establecidos, y dar una calificación del rendimiento de las 
instalaciones.  
4.1 INTRODUCCIÓN EN PROGRAMA LIDER 
Los primeros pasos son los de introducción de datos generales del edificio en la 
pantalla de inicio. 
 
Imagen 11: pantalla de inicio con los datos del edificio ya introducidos 
4.1.1 DESCRIPCIÓN 
4.1.1.1 ZONA CLIMÁTICA 
Conforme a lo que establece el CTE-HE 1, en su párrafo 3.1.1 y la tabla D.1.  del 
apéndice D, la población de Gandía se encuadra en la zona climática B3 por ser de la 
provincia de Valencia, y al estar a 22m de altitud s.n.m., lo que supone una diferencia 
con la capital de la provincia de 14m < 200 m.   
4.1.1.2 ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO 
Como el edificio se encuentra perfectamente alineado su eje Y con el norte geográfico, 
el ángulo “α = 0,00°” 
4.1.1.3 TIPO DE EDIFICIO 
No cabe duda, para este caso “edificio sector terciario”. 
4.1.1.4 CLASE  DE LOS ESPACIOS HABITABLES 
Puesto que hay turno de mañana y tarde, el tipo de uso seleccionado es de “Intensidad 
Alta – 12h”. Esta denominación es genérica, y posteriormente, en cada uno de los 
espacios que creamos podremos modificarla para adecuarla al uso específico del 
espacio en cuestión. 
Las condiciones de higrometría, también se marcan como genéricas para 
posteriormente ajustarlas si es necesario espacio por espacio. Por tanto y conforme a 
la clasificación del DB HE-1 en el 3.1.2, apartado 3  nuestro edificio no se encuentra 
incluido en los epígrafes a) y b), por lo que lo englobamos como “espacio de clase 
higrométrica 3 o inferior.  
4.1.1.5 RENOVACIONES HORA 
Al tratarse de un edificio no destinado a vivienda, introducimos un número de 
renovaciones por hora genérico para todos los espacios que se definan, y 
posteriormente se tendrán que calcular uno a uno según el método y parámetros 
establecidos por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 
(documento básico HE 2).  
Por tanto establecemos 5 renovaciones hora para todos los espacios por defecto. 
4.1.1.6 DATOS DEL PROYECTO Y DEL AUTOR 
Datos meramente informativos y sin ninguna relevancia de cara a la calificación. 
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4.1.2 INTRODUCCIÓN DE MATERIALES 
Para hacer la descripción de los elementos constructivos del edificio, el programa 
consta de una base de datos de materiales, a las que se pueden añadir otras que 
existen ya en el mercado creadas por diferentes casas comerciales para facilitar el uso 
de sus productos y también podemos ampliarla introduciendo nosotros nuestros 
propios materiales, teniendo en cuenta que el programa nos requiere para describir 
los materiales si son opacos las siguientes propiedades: 
• El espesor del material, el cual podremos variarlo al introducir el mismo en el 
cerramiento correspondiente, siempre en metros. 
• Conductividad térmica (λ) en W/mK. 
• Densidad (ρ) en kg/m3. 
• Calor específico (Cp) en J/kg K. 
• Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) que es 
adimensional. 
Resistencia térmica (R) en m2 K/W, con lo que no necesita ninguno de los cuatro 
valores primeros. 
El programa le asigna una imagen, siempre en vertical, sea muros, forjados o 
paramentos inclinados, siempre los representa en vertical, con colores y tramas que 
sirve para “configurar” una imagen final del cerramiento. 
 
Imagen 12: Pantalla de la base de datos con las características del material seleccionado. 
 
Y para los cerramientos semitransparentes: 
• Transmitancia térmica (U) en W/m2K 
• Factor solar (g) adimensional, para los vidrios. 
• Absortividad (α) adimensional, para los marcos. 
 
  
Imagen 13: panta de la base de datos con las características del vidrio y el marco seleccionados. 
El programa en su informe final, nos requiere que justifiquemos las propiedades de 
todos los materiales que no  constan en su base de datos, ya que no tiene controlada 
su procedencia. De igual forma, pese a estar incluidos en su base los aislantes y los 
vidrios, también nos requerirá la justificación de dichos materiales, pues entiende que 
son importantes y requieren un control más exhaustivo. 
Como ya se han descrito los cerramientos del edificio en apartados anteriores, 
pasamos a enumerar simplemente como se han introducido en el programa. 
 
4.1.2.1 OPACOS 
C1_Cerramiento vertical.  
 
Imagen 14: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
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C3_Cerramiento vertical. 
 
Imagen 15: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Cb_Partición vertical. 
     
Imagen 16: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Cc_Partición vertical. 
     
Imagen 17: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Forjado sanitario-hormigón. 
      
Imagen 18: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Forjado sanitario-mármol. 
     
Imagen 19: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Forjado sanitario-terrazo. 
   
Imagen 20: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Regist- Fdo Ret-terrazo. 
   
Imagen 21: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Invert- Fdo ret- regist. 
  
Imagen 22: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
Invert- Losa alveo- regist mad 
    
Imagen 23: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
No trans- losa. 
    
Imagen 24: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
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Trans- Fdo ret- regist. 
 
Imagen 25: Composición del paramento creado tal como  aparece en el fichero de LIDER 
 
4.1.2.2 SEMITRANSPARENTES 
Los vidrios seleccionados, han sido incorporados con el factor solar g=0’75 que tenían 
predefinidos en la base de datos. 
Vent alta grand. 
 
 
Imagen 26: Composición del hueco creado tal como aparece en el fichero de LIDER 
Vent alta peq. 
 
 
Imagen 27: Composición del hueco creado tal como aparece en el fichero de LIDER  
4.1.3 INTRODUCCION DEL 3D 
Se trata de crear una estructura espacial, en la que plasmaremos los espacios del 
edificio pensando no en construcción o arquitectura si no térmicamente. Previamente 
hay que definir los puentes térmicos y algunos parámetros para la introducción de los 
datos. 
4.1.3.1 ESPACIO DE TRABAJO 
Donde definimos el “tablero de dibujo”, el tamaño de las esferas que servirán para 
dibujar los espacios y algunos parámetros para la creación de cubiertas y el cálculo del 
informe final. 
 
Imagen 28: Pantalla introducción de datos Espacio de Trabajo 
 
4.1.3.2 CONSTRUCCIÓN 
En esta pantalla podemos predefinir el tipo de elemento constructivo que queremos 
por defecto al ir creando el edificio. Posteriormente podremos modificarlos, pero si se 
utiliza adecuadamente puede ahorrarnos mucho trabajo posteriormente.  
En esta misma pantalla tendremos que definir los puentes térmicos de una serie de 
opciones que el programa tiene predefinidos para los forjados, los cerramientos en 
fachada y la parte del edificio en contacto con el terreno. 
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Imagen 29: Pantallas para predefinir los elementos constructivos y puentes térmicos. 
4.1.3.3 DIBUJO DEL EDIFICIO EN 3D 
Hay que ser muy metódico si no  queremos tener problemas luego con el fichero, ya 
que el programa tiene “sus limitaciones”. Lo primero es introducir los planos en DXF 
que servirán de guía a la hora de colocar las esferas, ya que no he elegido el método de 
las coordenadas para la introducción de las plantas. Con los planos colocados en sus 
cotas correspondientes, se van definiendo las plantas y posteriormente los espacios, 
dándoles las características necesarias. 
Puesto que se trata de un proceso sin ningún interés para el proyecto lo resumiré con 
imágenes de las diferentes plantas creadas y pequeñas notas explicativas. 
Lo primero es crear la planta del forjado sanitario, que por limitaciones del programa 
necesita que la subdividamos en varias partes 
 
Imagen 30: Planta forjado sanitario donde se aprecia que parte del espacio está enterrada por los colores de los 
cerramientos exteriores 
 Imagen 31: Planta baja del edificio con los cerramientos exteriores, particiones interiores y las ventanas  
 
Imagen 32: Vista del segundo nivel del edificio.6
                                                     
6 Debido a la volumetría del edificio y las limitaciones del programa informático, la segunda planta del 
edificio, se ha tenido que realizar en dos partes, ya que el edificio de cafetería y el correspondiente al 
aula de usos múltiples, tienen una altura superior a la planta primera pero inferior a la segunda. 
Posteriormente se han unido espacios pero las ventanas no se han podido colocar de una sola pieza por 
que el programa no lo permite. 
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Imagen 33: Vista del tercer nivel del edificio. 
 
Imagen 34: Edificio terminado. Vista Nor-este. Las sombras del fondo son edificios de viviendas existentes al sur. 
 Imagen 35: Edificio terminado. Vista Nor-oeste 
 
Imagen 36: Edificio terminado. Vista Sur-oeste. Se han ocultado las sombras del patio del edificio de cafetería 
para una mejor visión. 
 
Imagen 37: Edificio terminado. Vista Este. 
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Con el edificio terminado se han completado las características de cada uno de los 
espacios. Las características de los paramentos si no corresponden a lo asignado por 
defecto se modifica, el resto de características son: 
Tipo de espacio, en el que se ha considerado “No habitable” la planta sanitaria y los 
espacios del hueco de ascensor. “Acondicionado” para las aulas, oficinas, despachos y 
cafetería y “No Acondicionado” para los pasillos y zonas de tránsito. 
Tipo de uso, en el que se define el nivel de estanqueidad de la planta sanitaria, en este 
caso nivel 4 ya que consta de múltiples aperturas para la ventilación. En los demás 
espacios se han considerado de Intensidad Alta 12 h todos excepto la cafetería, los 
pasillos y la sala de usos múltiples que se consideran de Intensidad Baja 12h. 
El número de pilares en fachada que tiene cada espacio, para el cálculo perdidas por 
los puentes térmicos, la clase de higrometría, la potencia iluminación instalada y el 
cálculo de las renovaciones hora de cada uno de los espacios en función de lo 
establecido en el RITE se han plasmado en una tabla de cálculo que sirvió de guía para 
la introducción de los datos en el programa. 
 
Imagen 38: Tabla de características correspondiente a los espacios de la planta sanitaria. 
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3)
No habitable
Nivel de 
estanqueidad 4
33 1,20 1.287,46 1.544,95
Clase 3 n/e
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3)
No habitable
Nivel de 
estanqueidad 4
27 1,20 625,15 750,18
Clase 3 n/e
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3)
No habitable
Nivel de 
estanqueidad 4
20 1,20 436,08 523,30
Clase 3 n/e
Renovaciones hora
Elemento
espacio P01_E04
Clase de higrometría Renovaciones hora
Elemento
espacio P01_E01
Clase de higrometría
Elemento
espacio P01_E02
Clase de higrometría Renovaciones hora
 Imagen 39: Tabla de características correspondientes a espacios de la planta baja. 
 
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
10 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
9 personas 685 116,6 27 3148
Clase 3 1,29 113 l/s 875 143,2 48 6874
15 1.320,30 405 m3/h 113,9
114 10.021,80
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 3 8 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
417 personas 685 116,6 0 0
Clase 4 5,18 3.336 l/s 875 143,2 301 43103
15 6.245,97 12.013 m3/h 103,5
104 43.103,20
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 3 8 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
148 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 3,46 1.184 l/s 875 143,2 0 0
15 3.318,09 4.264 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
10 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
27 personas 685 116,6 105 12243
Clase 3 1,28 338 l/s 875 143,2 0 0
15 3.990,96 1.215 m3/h 46,02
46 12.243,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 0,83 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
352 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 0,84 292 l/s 875 143,2 0 0
15 5.270,36 1.052 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 0 0 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
0 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 0,00 0 l/s 875 143,2 0 0
0 0,00 0 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 0,83 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
374 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 0,84 310 l/s 875 143,2 0 0
15 5.607,03 1.118 m3/h 0
0 0,00
         
 
 
  
       
    
        
    
  
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 373,80 1.334,47
Zona Común
Ocupación
espacio P02_E07
No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
8
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 7,15 25,52
Ascensor
Ocupación
espacio P02_E06
No habitable
Nivel de 
estanqueidad 1
0
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 351,36 1.254,34
Zona Común
Ocupación
espacio P02_E05
No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
6
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 266,06 949,85
Oficina
Ocupación
espacio P02_E04
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
16
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
5,57 221,21 1.232,12
sala multiusos
Ocupación
espacio P02_E03
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
7
Clase de higrometría
Vol. de ventilación W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Radiadores
espacio P02_E02
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
9 5,57 416,40 2.319,34
Cafetería
Ocupación
Clase de higrometría Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
espacio P02_E01
Elemento
W/m2 en espacioPotencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio
Elemento Radiadores
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
0 3,57
Clase de higrometría Renovaciones hora 
88,02 314,23
Oficina
Ocupación
Vol. de ventilación
Vol. de ventilación
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Imagen 40: Tabla de características correspondientes a espacios de la planta baja. 
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 3 8 l/s
3 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
22 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 2,69 176 l/s 875 143,2 0 0
15 988,20 634 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
43 personas 685 116,6 54 6296
Clase 3 8,60 538 l/s 875 143,2 0 0
15 945,81 1.936 m3/h 99,86
100 6.296,40
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 54 6296
Clase 3 8,60 525 l/s 875 143,2 0 0
15 924,08 1.891 m3/h 102,2
102 6.296,40
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 63 7346
Clase 3 8,56 525 l/s 875 143,2 0 0
15 928,26 1.891 m3/h 118,7
119 7.345,80
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
41 personas 685 116,6 60 6996
Clase 3 8,53 513 l/s 875 143,2 0 0
15 909,15 1.846 m3/h 115,4
115 6.996,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
43 personas 685 116,6 60 6996
Clase 3 8,59 538 l/s 875 143,2 0 0
15 946,83 1.936 m3/h 110,8
111 6.996,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
40 personas 685 116,6 54 6296
Clase 3 8,45 500 l/s 875 143,2 0 0
15 895,11 1.801 m3/h 105,5
106 6.296,40
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
43 personas 685 116,6 54 6296
Clase 3 8,56 538 l/s 875 143,2 0 0
15 949,91 1.936 m3/h 99,43
99 6.296,40
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 50 5830
Clase 3 8,44 525 l/s 875 143,2 0 0
15 941,57 1.891 m3/h 92,88
93 5.830,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 48 5597
Clase 3 8,44 525 l/s 875 143,2 0 0
15 941,67 1.891 m3/h 89,15
89 5.596,80
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 62,78 224,12
Aula
Ocupación
espacio P02_E22
 Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 62,77 224,09
Aula
Ocupación
espacio P02_E21
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 63,33 226,08
Aula
Ocupación
espacio P02_E19
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 59,67 213,04
Aula
Ocupación
espacio P02_E18
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 63,12 225,35
Aula
Ocupación
espacio P02_E17
 Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 60,61 216,38
Aula
Ocupación
espacio P02_E15
 Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 61,88 220,93
Aula
Ocupación
espacio P02_E13
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 61,61 219,93
Aula
Ocupación
espacio P02_E12
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 63,05 225,10
Aula
Ocupación
espacio P02_E10
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 65,88 235,19
Aseos
Ocupación
espacio P02_E09
 No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
2
Clase de higrometría
Elemento Radiadores
 Imagen 41: Tabla de características correspondientes a espacios de la planta primera. 
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
10 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
12 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 1,28 150 l/s 875 143,2 94 13461
15 1.774,79 540 m3/h 113,8
114 13.460,80
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 0,83 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
126 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 1,50 105 l/s 875 143,2 0 0
15 1.882,62 377 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
43 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,60 538 l/s 875 143,2 57 8162
15 945,81 1.936 m3/h 129,5
129 8.162,40
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,60 525 l/s 875 143,2 66 9451
15 924,08 1.891 m3/h 153,4
153 9.451,20
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
40 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,45 500 l/s 875 143,2 66 9451
15 895,11 1.801 m3/h 158,4
158 9.451,20
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
43 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,56 538 l/s 875 143,2 66 9451
15 949,91 1.936 m3/h 149,2
149 9.451,20
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,44 525 l/s 875 143,2 54 7733
15 941,67 1.891 m3/h 123,2
123 7.732,80
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
10 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
27 personas 685 116,6 122 14225
Clase 3 1,30 338 l/s 875 143,2 0 0
15 3.916,35 1.215 m3/h 54,48
54 14.225,20
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 0 0 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
0 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 0,00 0 l/s 875 143,2 0 0
0 0,00 0 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 3 8 l/s
3 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
22 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 2,69 176 l/s 875 143,2 0 0
15 988,20 634 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,56 525 l/s 875 143,2 60 8592
15 928,20 1.891 m3/h 138,8
139 8.592,00
         
 
 
Elemento Radiadores
3,57 118,32 422,40
Oficina
Ocupación
espacio P03_E01
Acondicionado
Intensidad 
Alta12h
7
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
2,00 125,51 251,02
Zona Común
Ocupación
espacio P03_E03
No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
0
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 63,05 225,10
Aula
Ocupación
espacio P03_E04
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 61,61 219,93
Aula
Ocupación
espacio P03_E05
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 59,67 213,04
Aula
Ocupación
espacio P03_E06
 Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 63,33 226,08
Aula
Ocupación
espacio P03_E07
 Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 62,78 224,12
Aula
Ocupación
espacio P03_E08
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 261,09 932,09
Oficina
Ocupación
espacio P03_E09
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
15
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
2,00 7,14 14,28
Ascensor
Ocupación
espacio P03_E10
No habitable
Nivel de 
estanqueidad 1
0
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 65,88 235,19
Aseos
Ocupación
espacio P03_E13
No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
2
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 61,88 220,91
Aula
Ocupación
espacio P03_E14
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
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Imagen 42: Tabla de características correspondientes a espacios de la planta primera. 
 
Imagen 43: Tabla de características correspondientes a espacios de la planta primera.7
                                                     
7 Como he creado dos plantas para hacer los edificios de la cafetería y sala de usos múltiples con alturas 
intermedias, todos espacios no se pueden unir posteriormente para que no de errores el programa.  
 
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
41 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,53 513 l/s 875 143,2 60 8592
15 909,15 1.846 m3/h 141,8
142 8.592,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
43 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,59 538 l/s 875 143,2 60 8592
15 946,83 1.936 m3/h 136,1
136 8.592,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
1,5 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
42 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 8,44 525 l/s 875 143,2 54 7733
15 941,67 1.891 m3/h 123,2
123 7.732,80
Elemento Radiadores
3,57 60,61 216,38
Aula
Ocupación
espacio P03_E15
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 63,12 225,35
Aula
Ocupación
espacio P03_E16
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 62,78 224,12
Aula
Ocupación
espacio P03_E17
 Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
4
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 0,83 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
68 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 1,91 56 l/s 875 143,2 0 0
0 0,00 203 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 0,83 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
58 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 1,94 48 l/s 875 143,2 0 0
0 0,00 173 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 0 0 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
0 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 0,00 0 l/s 875 143,2 0 0
0 0,00 0 m3/h 0
0 0,00
Elemento Radiadores
1,57 67,94 106,67
Zona Común
Ocupación
espacio P04_E01
No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
0
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
1,57 57,00 89,49
Zona Común
Ocupación
espacio P04_E12
 No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
0
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
1,57 7,14 11,21
Ascensor
Ocupación
espacio P04_E14
No habitable
Nivel de 
estanqueidad 1
0
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
 Imagen 44: Tabla de características correspondiente a los espacios de la planta segunda. 
Con todos esto datos incorporados, el programa calcula, dando como resultado un 
informe, que se adjunta completo al final como Anexo 1, en el que informa que no se  
cumplen con los requisitos del  DB HE1 en algunos elementos, al no cumplir con las 
transmitancias “U” límite y/o máximas establecidas. Estos elementos son los forjados 
sanitarios, y las cubiertas, lo que nos está indicando ya el programa, que una mejora 
de sus niveles de aislamiento sería necesario para que cumpliera el edificio con el 
Código Técnico. 
  
Imagen 45:  Portada del informe emitido por LIDER del edificio existente. 
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
10 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
12 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 1,28 150 l/s 875 143,2 102 14606
15 1.770,75 540 m3/h 123,7
124 14.606,40
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 0,83 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
58 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 0,84 48 l/s 875 143,2 0 0
15 863,40 173 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 0 0 l/s
1 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
0 personas 685 116,6 0 0
Clase 3 0,00 0 l/s 875 143,2 0 0
0 0,00 0 m3/h 0
0 0,00
Tipo de Espacio Tipo de Uso Nº de pilares Altura (m) Área (m2) Volumen (m3) IDA 2 12,5 l/s
10 m2/pers Mod. W(Δt=60ºC) nº elem. Wtotal
27 personas 685 116,6 160 18656
Clase 3 1,30 338 l/s 875 143,2 0 0
15 3.916,35 1.215 m3/h 71,45
71 18.656,00
Elemento Radiadores
3,57 118,05 421,44
Oficina
Ocupación
espacio P05_E01
Acondicionado
Intensidad 
Alta12h
6
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 57,56 205,49
Zona Común
Ocupación
espacio P05_E02
No 
Acondicionado
Intensidad Baja 
12h
0
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
261,09 932,09
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57 7,14 25,49
Ascensor
Ocupación
No habitable
Nivel de 
estanqueidad 1
0
Clase de higrometría
Oficina
Ocupación
espacio P05_E04
Acondicionado
Intensidad Alta 
12h
15
Clase de higrometría
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Elemento Radiadores
espacio P05_E03
W/m2 en espacio
Potencia calefacción instalada W/m2 ∑ W radiadores en espacio
Renovaciones hora Vol. de ventilación
Potencia iluminación instalada W/m2 Total W en espacio Vol. de ventilación
3,57
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Hay que puntualizar a modo informativo, que la “U” que aparece en el informe de 
LIDER no es correcto, ya que el programa calcula esa cifra cuando creamos el elemento 
en la base de datos, sin saber dónde va a estar situado y qué condiciones va a tener a 
cada lado.  
También nos indica el informe que el edificio objeto, respecto al modelo de referencia  
que crea para comparar, es mejor en cuanto a la demanda de calefacción y de 
refrigeración. 
 
4.2 INTRODUCCION EN EL PROGRAMA CALENER VYP 
En este otro programa, tenemos que cumplimentar las instalaciones que tiene el 
edificio de Agua Caliente Sanitaria, Calefacción y de Refrigeración. Las instalaciones de 
iluminación, se han de introducir y modificar en Lider. Calener VyP, no permite 
modificaciones en su funcionamiento como si lo hace Calener GT. 
Los datos para la potencia de iluminación se han sacado de los planos de instalaciones 
los cuales me han sido facilitados. Tras hacer varias comprobaciones en espacios de 
uso diferente, y como no pretendo en mi estudio avanzar en este campo, he unificado 
las potencias y se han introducido en el programa LIDER al definir cada espacio. 
 
Imagen 46: Plantas de instalaciones de iluminación del proyecto de ejecución. (AST Ingenieros) 
El proceder es siempre primero crear la demanda de ACS, posteriormente las Unidades 
Terminales de las instalaciones de calefacción y refrigeración que pueda albergar el 
edificio, los equipos generadores de las tres instalaciones, es decir las máquinas, y por 
último reunir las unidades terminales con las máquinas generadoras en un sistema. 
 
 
4.2.1 AGUA CALIENTE SANITARIA 
Para dimensionar la demanda de ACS que existe según los planos del proyecto de 
ejecución, en la zona de la cafetería-restaurante, y según el DB HE-4, en su tabla 3.1 
establece que la demanda de ACS es: 
• Restaurantes:    de 5 a 10 l de ACS a 60 °C al día por comida. 
• Cafeterías: 1 l de ACS a 60 °C al día por almuerzo. 
Como se encuentra a las afueras del casco urbano, y no entre bloques de viviendas, 
estimo que no irán personas “de paso” y  a su vez que las personas que hacen uso del 
edificio, no se irán a otras cafeterias colindantes, por lo que con la ocupación que tiene 
el centro y sabiendo que funciona 12 h, habiendo actividad por la mañana y por la 
tarde. 
• Almuerzos a media mañana...60% de la ocupación (458 pers) x 1 ltr……458l/día. 
• Comidas a medio día…………...40% de la ocupación (305 pers) x 7 ltr…2.135l/día. 
• Almuerzos a media tarde……..60% de la ocupación (458 pers) x 1 ltr……458l/día. 
Esto hace un consumo total de 3.051 l/día de ACS.  
Para introducir en Calener VyP este dato, nos pide el consumo total diario en litros por 
m2 día, lo que resulta. 3051 𝑙𝑙/𝑑𝑑í𝑎𝑎4033′40𝑚𝑚2 = 0′756 ≅ 𝟎𝟎′𝟕𝟕𝟕𝟕 𝑙𝑙/𝑚𝑚2𝑑𝑑í𝑎𝑎 
 
 
Imagen 47: Pantalla con los datos de la demanda de ACS. 
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El sistema de generación  es un acumulador eléctrico, pero en el programa hay que 
separarlo en una unidad que genera y un depósito, lo que da como resultado un 
acumulador eléctrico de 250 l y un coeficiente UA de 1’5 W/°C, y una caldera eléctrica 
de 3 kW. 
 
Imagen 48: Pantalla con las características del depósito acumulador. 
 
Imagen 49: Pantalla con características de la caldera eléctrica generadora. 
 
Imagen 50: Pantalla con características del sistema creado para el ACS 
       
Imagen 51: Planos de instalación de fontanería del proyecto de ejecución. (AST Ingenieros). 
 
4.2.2 CALEFACCIÓN 
En cuanto a la calefacción, los datos al igual que en iluminación se han sacado de los 
planos de instalaciones, en los que se indican los tipos y unidades de radiadores que en 
cada espacio, los cuales dan la potencia instalada.  
 
       
Imagen 52: Plantas de instalación de calefacción del proyecto de ejecución. (AST Ingenieros) 
 
El radiador empleado es modelo Tahití de la casa comercial Férroli SA, en diferentes 
medidas por lo que se ha calculado cada espacio en las tablas de propiedades antes 
representadas8
                                                     
8 Tablas representadas en la “Imagen 39” a la “Imagen 44”. 
. Con estas tablas he obtenido la potencia total de calefacción que se ha 
instalado, lo que me ha servido para buscar una caldera con una potencia igual o 
mayor a la obtenida de  261’93 W 
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Imagen 53: Tabla de características suministrada por el fabricante para el modelo de radiador de aluminio 
fundido Tahití. (Férroli SA) 
Para la introducción en el programa, los radiadores de agua caliente, se representan 
como Unidades Terminales de Agua Caliente, en las que reflejo el espacio al que 
corresponde y el sumatorio de las potencias de todos los radiadores que hay instalados 
en el ese espacio.  
 
Imagen 54: Pantalla con características de una unidad terminal de radiadores de agua caliente. 
 Imagen 55: Pantalla con características de la caldera de producción de agua caliente para la calefacción. 
 
 
Imagen 56: Pantalla con características del sistema de calefacción. 
 
4.2.3 REFRIGERACIÓN 
Como no tengo datos de la máquina de refrigeración que se ha instalado, he estimado 
una haciendo un cálculo para 200W/m2 de demanda, para lo que necesitamos una 
máquina de al menos 44,20 kW  de capacidad de refrigeración nominal. Con el caudal 
de ventilación establecido por el RITE para locales con actividad de Cafetería, con un 
IDA 3 lo que implica 8 (l/s pers) para una ocupación de 148 personas  (1 m2/pers) nos 
da 4.264 m3/h.  No se configura ninguna unidad terminal, ya que solo hay un espacio 
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climatizado, por lo que no es necesario, pues el programa sabe que el 100% de la 
producción va a esa “zona” que es como se definen en Calener VyP los “espacios” de 
LIDER. 
 
Imagen 57: Pantalla con características de la máquina (bomba de calor aire-aire) para climatización. 
 
 
Imagen 58: Pantalla con características del sistema de climatización. 
Una vez introducidos todos los datos y creados los sistemas, el programa ya puede 
calcular.  
  
Imagen 59: Resultados del informe de Calener VyP para las instalaciones originales.9
                                                     
9 Resumen de resultados del informe emitido por el programa. La totalidad del mismo se adjunta como 
Anexo 2. 
 
A la vista de los resultados, la instalación de ACS es la primera que debe ser mejorada, 
pues fácilmente haremos subir de letra la calificación ya que es la más baja y estamos 
próximos al salto a letra “B”. 
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5 PROPUESTAS DE MEJORA 
Las mejoras, como expuse en la introducción, se pueden hacer en dos direcciones, que 
pueden llegar a ser complementarias, en función de las necesidades y sus costes. 
Una primera opción es incidir en la envolvente del edificio. Ya nos indicaba el informe 
de LIDER que había elementos, como los forjados sanitarios y las cubiertas, que no 
cumplían, por lo que podemos mejorar estos elementos, cambiándolos o simplemente 
aumentando su aislamiento si es posible. También podremos actuar sobre la fachada y 
sobre los huecos, cambiando mediante láminas su factor solar o con intervenciones 
más selectivas como son las viseras y voladizos, si solo queremos incidir en 
determinadas épocas del año. 
La segunda opción es actuar sobre las instalaciones. Cambiando las máquinas 
productoras por otras más eficientes podremos conseguir un ahorro en la factura de 
energía y una mejora en la calificación energética. 
 
5.1 MEJORA DE LA ENVOLVENTE (DESDE LIDER). 
5.1.1 MEJORA DEL FORJADO SANITARIO 
Para hacer cumplir los espacios con  lo requerido en el CTE respecto a las 
transmitancias, proponemos aumentar el aislamiento de los forjados sanitarios desde 
su cara exterior, mediante la proyección de cuatro centímetros de poliuretano con una 
λ=0.032 W/(mK) evidentemente sin protección para rayos UVA. El coste de esta 
medida, es algo superior a lo habitual por la dificultad de tener que proyectar en 
horizontal y con muy poco espacio, ya que la altura libre debajo del forjado sanitario 
oscila de  80 a 90 cm. 
 
Imagen 60: Forjado sanitario con pavimento de hormigón fratasado, mejorado con la proyección de poliuretano. 
 
Imagen 61: Forjado sanitario con pavimento de mármol, mejorado con la proyección de poliuretano. 
 Imagen 62: Forjado sanitario con pavimento de terrazo, mejorado con la proyección de poliuretano. 
Tras hacer la mejora en los forjados sanitarios, recalculamos con el programa LIDER, y 
en esta ocasión, obtenemos que sigue sin cumplir los requisitos del HE-1, pero ya solo 
son los elementos de cubierta.10
 
Imagen 63: Resumen de cumplimientos del informe. Se aprecia una mejora de la calefacción frente al edificio de 
referencia.  
En Calener también se calcula con la mejora en los forjados sanitarios, consiguiendo 
una pequeña mejora en la calificación, pero que no es suficiente para cambiar de letra. 
El mayor ahorro se consigue en la calefacción, mientras  que en refrigeración se 
produce un aumento del consumo. 
  
 
                                                     
10 El informe completo se puede consultar en el Anexo 3. 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** %
Calefacción 300.152,10 292.014,80 8.137,30 3%
Refrigeración 3.394,00 3.724,90 -330,90 -10%
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 0%
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 0%
Total 537.786,00 529.979,60 7.806,40 1%
Calificación Energética 46,1 "C" 45,7 "C"
* 
** (fdo. Sanitario)
***
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
Diferencia de consumos
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Imagen 64: Resumen de resultados emitidos por Calener Vyp con las mejoras en los forjados sanitarios.11
5.1.2 MEJORA EN FACHADAS 
 
Dado que la base datos que tiene el programa LIDER para confeccionar los 
cerramientos es limitada, y todos aquellos materiales que no están ahí se deben 
justificar, vamos  a utilizar materiales que tengan las propiedades similares justificando 
esa utilización en el sentido que solo se valoran las propiedades térmicas no estéticas u 
otras que harían inviable esta utilización.  
Para aumentar el aislamiento de las fachadas, con el mínimo coste posible, planteamos 
la inyección o relleno de las cámaras de aire que tienen en su interior. Este método 
primero permite hacerse desde el interior y desde el exterior, es el que menos 
trastorno produce al funcionamiento de la actividad en el edificio, es muy limpio ya 
que no se realiza más que pequeños agujeros en los tabiques y no produce alteración 
estética ninguna. Consiste en hacer unas perforaciones en los paramentos, para 
introducir las mangueras que aportan el material aislante y que permiten ir 
comprobando la colmatación completa de la cámara. También nos ayudamos de micro 
cámaras que nos permiten ver en monitores el interior de los muros. 
En cuanto al material empleado para esto, me decanto por la celulosa tratada. Hoy en 
día hay varias marcas comerciales que proporcionan una base ya tratada para los 
diferentes aspectos de absorción de agua, proliferación de microorganismos y reacción 
al fuego como podemos ver en las diferentes fichas técnicas y homologaciones que se 
aportan.12
                                                     
11 Informe completo en el Anexo 4 
12 Documentación incorporada en el Anexo 5. 
 
En el programa LIDER, dado que no existe como tal este material, lo asemejamos a la 
lana mineral, por ser la de más aproximada conductividad térmica λ=0.04 W/(mK), 
frente a λ=0.039 W/(mK) de la celulosa, y de densidad similar.  
   
Imagen 65: Cerramiento exterior C1 con el relleno de “celulosa” en la cámara de 5 cm. 
   
Imagen 66: Cerramiento exterior C3 con relleno de “celulosa” en la cámara de 5 cm. 
Una vez realizados los cambios en los cerramientos se calcula de nuevo, obteniendo 
como resultado el incumplimiento de lo establecido por HE-1, en los forjados 
sanitarios y en las cubiertas. 13
 
Imagen 67: Resumen del informe. Solo hay una disminución del 2% en la demanda de calefacción. 
 
Al hacer el cálculo de nuevo en Calener vemos que no hay apenas variación en la 
calificación, siendo solo mencionable el ahorro en la calefacción que supone el  1%. 
                                                     
13 Informe completo adjuntado como Anexo 6. 
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Imagen 68: Resumen de resultados emitidos por Calener VyP, con la modificación en las fachadas.14
5.1.3 MEJORA EN CUBIERTAS 
 
 
La mejora en las cubiertas, y teniendo en cuenta que estamos en un edificio 
construido, debemos buscarla haciendo cambios que afecten lo menos posible al 
funcionamiento del edificio, y sean amortizables. Por ello y por la tipología de 
cubiertas que tenemos, me decanto por el aumento de la capa de aislamiento. 
Distingo dos posibilidades.  Actuar sobre todas las cubiertas excepto las que 
perteneces a la zona de circulación que rodea al patio central (denominaremos 
“Cubiertas de Zonas Acondicionadas”) y posteriormente estudiar el actuar sobre todas. 
¿Por qué? Pues por dos razones. La primera es que se trata de una zona No 
Acondicionada y en principio, la perdida de energía debe ser “despreciable”. La 
segunda es que se trata de una tipología diferente al resto (losa de hormigón con 
lámina impermeable autoprotegida) e independiente del resto, por lo que se puede 
actuar independientemente.  
                                                     
14 Informe completo adjuntado en el Anexo 8. 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** %
Calefacción 300.152,10 296.897,70 3.254,40 1%
Refrigeración 3.394,00 3.382,50 11,50 0%
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 0%
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 0%
Total 537.786,00 534.520,10 3.265,90 1%
Calificación Energética 46,1 "C" 46,0 "C"
* 
** (fachadas )
***
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
Diferencia de consumos
Solo en cubiertas de “zonas acondicionadas”. 
La primera modificación que realizamos, y siempre con la vista puesta en el coste de 
las mismas, es la de aumentar la capa de aislante en las cubiertas invertidas, con el 
mismo material que hay de origen, poliestireno extruido con una conductividad de λ = 
0.029 W/(mK) y un espesor de 10 cm en este caso. Para ello previamente hay que 
retirar la capa de gravas que hacen de protección de la cubierta y la manta de fieltro 
que sirve de separación con el aislante. Evidentemente posteriormente hay que 
reponer estos elementos. 
  
Imagen 69: Cubierta invertida en forjado reticular con aumento de aislamiento en 10 cm. 
  
Imagen 70: Cubierta invertida sobre losa alveolar con aumento de aislamiento en 10 cm. 
En la cubierta transitable, lo que se plantea es la colocación de baldosas aislantes15
                                                     
15 Se adjunta documentación comercial de la baldosa en el Anexo 7 
, un 
producto ya comercializado y que se componen de una plancha de material aislante, 
en este caso XPS de λ=0.034 W/(mK) en un espesor de 6 cm adherido a una loseta de 
hormigón poroso, cuya finalidad es doble, ya que por una parte permite el tránsito de 
personas por encima del aislante, y por otra sirve de protección frente a los rayos UVA 
e impide a su vez, que por efecto succión se levanten dichas baldosas. La colocación de 
este material es muy fácil, rápida y por tanto económica y solo requiere de remates 
especiales en los encuentros con paramentos, los cuales se realizan habitualmente con 
chapa. 
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Imagen 71: Cubierta transitable con “baldosa aislante” sobre ella. 
Con los nuevos aislamientos colocados sobre los espacios acondicionados, el informe 
de LIDER sigue sin cumplir, ya que hay todavía algunas cubiertas, las de las zonas de 
comunicación que no se han aislado y los forjados sanitarios tampoco. En cuanto a las 
demandas mejoran muy sutilmente, la calefacción baja de 98’0% a 97’3% y la 
refrigeración de 89’7% a 89’5%. 
 
Imagen 72: Resumen de cumplimientos en informe del LIDER .16
 
 
Exportado a Calener VyP y calculado nos informa que el ahorro que ha supuesto es 
ínfimo, como se desprende de la tabla comparativa. 
                                                     
16 Informe completo adjuntado en Anexo 9. 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** %
Calefacción 300.152,10 298.743,60 1.408,50 0,5%
Refrigeración 3.394,00 3.330,70 63,30 1,9%
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 0,0%
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 0,0%
Total 537.786,00 536.314,20 1.471,80 0,3%
Calificación Energética 46,1 "C" 46,0 "C"
* 
** (cubiertas Acond )
***
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
Diferencia de consumos
  
Imagen 73: Resumen de resultados emitidos por Calener VyP, con la modificación en las cubiertas de “zonas 
Acondicionadas”17
  
Imagen 74: Cubierta de losa de hormigón con “baldosa aislante” como mejora del aislamiento. 
El informe de LIDER  sigue sin cumplir, evidentemente ahora solo incumplen los 
forjados sanitarios, pero se observa una mejora algo mayor que en la opción anterior, 
ya que la demanda de calefacción ha bajado de 98’0% a 96’1% y la refrigeración de 
89’7% a 89’3%. 
 
 
En todas las cubiertas 
Si bien es cierto que se trata de una zona No Acondicionada, también es cierto que 
debe de ser habitable y agradable, por lo que estudiaremos mejorar esta cubierta. En 
la cubierta del espacio de circulación en planta baja, la cual está formada por una losa 
de hormigón armado con una capa de hormigón celular con el cual se dan pendientes 
a la cubierta y una lámina impermeabilizante autoprotegida como acabado de la 
misma, utilizaremos la misma solución que en la cubierta transitable, utilizando 
baldosas con aislante incorporado. 
                                                     
17 Informe completo adjuntado en el Anexo 10. 
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Imagen 75: Resumen de cumplimientos en informe del LIDER .18
 
 
Cuando lo exportamos al Calener VyP y lo calculamos vemos que aumenta muy 
ligeramente el ahorro, pero nada significativo. 
  
Imagen 76: Resumen de resultados de Calener VyP, con la mejora del aislamiento en todas las cubiertas.19
                                                     
18 Informe completo adjuntado en Anexo 11. 
 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** %
Calefacción 300.152,10 295.593,30 4.558,80 1,5%
Refrigeración 3.394,00 3.355,50 38,50 1,1%
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 0,0%
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 0,0%
Total 537.786,00 533.188,70 4.597,30 0,9%
Calificación Energética 46,1 "C" 45,9 "C"
* 
** (Todas las cubiertas)
*** Diferencia de consumos
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
En todas las cubiertas doble aislamiento 
Puesto que se trata de un estudio y para ver en qué medida llega a ser rentable el 
incremento del aislamiento vamos a proponer doblar el aislamiento de 10 a 20 cm en 
todas las cubiertas invertidas y de 6 a 12 cm en las “baldosas aislantes”.  
  
Imagen 77: Cubierta invertida sobre forjado reticular. 
  
Imagen 78: Cubierta invertida sobre losa alveolar. 
  
Imagen 79: Cubierta no transitable sobre losa de hormigón. 
  
Imagen 80: Cubierta transitable. 
                                                                                                                                                           
19 Informe completo adjuntado en Anexo 12 
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Imagen 81: Resumen de cumplimientos de LIDER.20
 
 
  
Imagen 82: Resumen de resultados de Calener VyP, con el doblado del aislamiento en todas las cubiertas.21
                                                     
20 Informe completo adjuntado en Anexo 15 
21 Informe completo adjuntado en Anexo 16 
 
 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** %
Calefacción 300.152,10 294.459,80 5.692,30 2%
Refrigeración 3.394,00 3.327,80 66,20 2%
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 0%
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 0%
Total 537.786,00 532.027,50 5.758,50 1%
Calificación Energética 46,1 "C" 45,8 "C"
* 
** (cubiertas dobles)
***
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
Diferencia de consumos
5.1.4 MEJORA EN HUECOS 
Los vidrios del edificio, de partida tienen un factor solar “g” de 0’75. Esto significa que 
pasa el 75 % de la energía que incide en el cristal, como explica el gráfico. En esta 
mejora propongo colocar una lámina de control solar por el interior, por mayor 
facilidad de colocación (lo que implicará menor coste) y por qué se deterioran menos 
que al exterior, que eleve hasta el 0’5 el factor solar. En el programa, una vez creado el 
hueco y si quiero modificar en concreto alguno, debo editarlo e introducir el corrector 
del factor solar, lo que queda de la siguiente manera. 
0’75 factor solar inicial x 0’66 corrector del factor solar = 0’50 nuevo factor solar 
Como es una lámina que se queda perenne en el cristal, el factor de corrección es 
tanto para el verano como para el invierno. 
A la hora de concretar a que vidrios le debo aplicar esta lámina, descarto desde un 
principio todos los que están en fachadas norte por razones obvias. Los ventanales  al 
sur que tienen las aulas del bloque este del edificio también los descarto pues el 
propio edificio forma unos patios que proporcionan por sí suficiente control de la 
incidencia del sol. Por ello, solamente aplicaré las láminas a las ventanas que estén al 
sur, exceptuando las ya mencionadas, a las del patio interior y a las de la cafetería. 
  
Imagen 83: pantalla modificación del factor solar para un hueco.- Gráfico explicativo del factor solar.22
                                                     
22 Grafico obtenido de la web : www.soluciones-eficiencia-energetica.blogspot.com.es 
 
Calculando el LIDER, nos informa que no cumple los requisitos del HE-1, pues no 
hemos tocado los elementos que no cumplían, normal pero vemos que no hace 
ninguna mejora, si no que empeora. 
Viendo los resultados, ya no hace falta hacer ningún estudio económico, pues ha 
subido el consumo de energía. A todas luces no es una mejora. 
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Imagen 84: Resumen de cumplimientos del Informe de LIDER.23
 
 
  
Imagen 85: Resumen de calificaciones del Calener para la modificación en los huecos.24
5.1.5 MEJORA DEL FDO. SANITARIO, MEJORA DE FACHADA, MEJORA DE TODAS LAS 
CUBIERTAS. 
 
Analizamos el caso de hacer todas las mejoras de la envolvente conjuntamente para 
ver si el ahorro es significativo. También es la forma de hacer cumplir al edificio los 
requisitos de HE-1, ya que actuamos a la vez en los forjados sanitarios y en las 
                                                     
23 Informe completo adjuntado en Anexo13 
24 Informe completo adjuntado en Anexo 14. 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** %
Calefacción 300.152,10 304.311,30 -4.159,20 -1%
Refrigeración 3.394,00 3.367,90 26,10 1%
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 0%
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 0%
Total 537.786,00 541.919,10 -4.133,10 -1%
Calificación Energética 46,1 "C" 46,0 "C"
* 
** (ventanas)
***
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
Diferencia de consumos
cubiertas, que son los elementos que nos ha señalado en los informes anteriores como 
incumplimientos. 
 
Imagen 86: Resumen de cumplimientos del informe de LIDER.25
 
 
   
Imagen 87: Resumen de calificaciones de Calener para la mejora de la envolvente.26
                                                     
25  Informe completo adjuntado en Anexo 18. 
26 Informe Completo adjuntado en Anexo 19. 
 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** %
Calefacción 300.152,10 284.300,60 15.851,50 5%
Refrigeración 3.394,00 3.632,80 -238,80 -7%
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 0%
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 0%
Total 537.786,00 522.173,30 15.612,70 3%
Calificación Energética 46,1 "C" 45,3 "C"
* 
** (toda envolvente)
***
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
Diferencia de consumos
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5.2 CAMBIOS EN LAS INSTALACIONES (DESDE CALENER) 
5.2.1 CAMBIO EN ACS 
El primer cambio a realizar es el sistema de generación de ACS. Puesto que el sistema 
actual es el más penalizado (efecto Joule) y como tenemos instalación de gas ya 
existente, propongo como mejora instalar una caldera de gas de alta eficiencia. 
La potencia de la caldera se obtiene  de la tabla 2.1 del DB HS-4 donde establece el 
caudal instantáneo mínimo de ACS para un fregadero no doméstico  0’20 l/seg. Lo que 
implica 720 l/h, y como tenemos dos puntos de suministro se convierten en 1.440 l/h. 
El salto térmico que tiene que producir el generador es de 15°C que tiene el agua en la 
red de abastecimiento a 40°C que es la temperatura de consumo, por tanto Δt=25°C.  
1.440 �𝑙𝑙
ℎ
� × 25 (°𝐶𝐶) × 4′1813 (𝑘𝑘𝑘𝑘 × 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 × ℃−1) ≅ 𝟒𝟒𝟒𝟒′𝟖𝟖 𝒌𝒌𝒌𝒌 
Pensando en el estudio económico posterior, adelanto que será más rentable la 
colocación de dos calderas murales “ordinarias” de 24 kW que una única caldera. Sea 
como fuere, para introducir los datos en el Calener divido en dos también la demanda 
de ACS para que todo tenga sentido.  
5.2.2 CAMBIO EN CALEFACCION 
En este punto cambiamos la caldera existente por una con un mayor rendimiento para 
mejorar los consumos.  
 
5.2.3 CAMBIO EN REFRIGERACION 
La mejora consiste en colocar una máquina de mejor rendimiento, lo que supone un 
menor consumo.  
Maquina existente EER=2’8, COP=3’4 
Nueva máquina       EER = 3’4, COP=3’8 
Como resultado de todos estos cambios en las instalaciones del edificio, obtenemos 
una calificación energética de “40’6” B, lo que significa un ascenso desde “46’1 C”. El 
resumen de Calener en cuanto a consumos de energía en kWh/año puede llevar a 
engaño, ya que si vemos las cifras totales son superiores. Esto se analizará en el 
estudio económico pero se debe a que unos kilowatios son de energía eléctrica y otros 
son de gas, y no tienen la misma emisión de CO2. 
 Imagen 88: Resumen de calificaciones por Calener con la mejora de las instalaciones en el edificio.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
27 Informe completo adjuntado en Anexo 17. 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año **
Calefacción 300.152,10 258.736,00
Refrigeración 3.394,00 2.819,70
ACS 26.262,00 66.549,40
Iluminación 207.977,90 207.977,90
Total 537.786,00 536.083,00
Calificación Energética 46,1 "C" 40,6 "B"
* 
**
  
Consumos del edificio original
Consumos del edificio mejorado
INFLUENCIA DE LAS CUBIERTAS EN EL ESTADO ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO EXISTENTE Y SU VIABILIDAD ECONÓMICA 
57 
 
6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
En este punto del estudio, se trata de valorar cada una de las mejoras para ver 
posteriormente el ahorro que esta ha supuesto y si es amortizable dicha inversión. 
Visto los resultados arrojados por los informes de Calener en cada una de las mejoras, 
en el que he sacado la cantidad de kWh/año que ahorra, ya puedo adelantar que salvo 
la mejora de las instalaciones de ACS no hay ninguna que se amortice en un plazo 
razonable y por tanto sea viable económicamente. 
No obstante y para corroborar esto, estimare el precio unitario de las mejoras. 
 
6.1 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEJORAS 
6.1.1 CASO 1: MEJORA DEL FORJADO SANITARIO 
Esta mejora, consiste en proyectar el forjado sanitario por su cara inferior, con 4cm de 
poliuretano. Dado que la altura de la cámara sanitaria es de 90 cm libres, las 
condiciones de trabajo incrementarán el coste habitual de la partida. Acudiendo a la 
base de datos de la construcción del IVE, obtenemos que el precio de la partida sería. 
Aislamiento térmico en base de forjado con espuma rígida de poliuretano de45kg/m3 
de densidad proyectada in situ, con una λ= 0.028 W/mK, en condiciones restrictivas de 
altura, incluyendo material y mano de obra………………………………………..……21’54 €/m2  
Sabiendo que tenemos 2.348’69 m2 de forjado a proyectar y que el ahorro de energía 
final según el resumen del Calener es de 7.806’40 kWh/año: 
Coste: ……………………………………………………………… 2.348’69 m2 x 21’54 €/m2= 50.590’78 € 
 
6.1.2 CASO 2: MEJORA DE LAS FACHADAS 
El precio para la inyección de las cámaras con celulosa lo estimo realizándolo desde el 
interior, para disminuir el precio ya que por el exterior habría que incrementar la 
repercusión de los medios de elevación. 
Aislamiento térmico de fachadas en el interior de la cámara de 5 cm de espesor, 
mediante celulosa con una conductividad térmica de λ= 0.039 W/mK insuflada por aire 
a través de tubo especial en cámara existente, formando un bloque homogéneo y libre 
de juntas, incluyendo apertura de huecos en muro y su posterior tapado, 
monitorización del relleno mediante cámara telescópica, materiales y mano de obra  
.......................................................................................................................... 9’75 €/m2. 
Coste:  ……..……………………………….1.627’79 m2(de cámara en fachada) x 9’75 €/m2= 15.871’01 € 
 6.1.3 CASO 3: MEJORA DE LAS CUBIERTAS DE “ESPACIOS ACONDICIONADOS” 
En la mejora de las cubiertas se han de realizar varias partidas como se explico 
anteriormente.  
Retirada y acopio de capa de gravas de 6 cm de espesor medio y geotextil de 
separación inferior a una distancia no mayor de 5 m. hasta dejar al descubierto las 
placas de aislamiento existentes. Suministro y colocación de plancha de poliestireno 
expandido de 10 cm de espesor y λ=0’029 W/mK sobre las existentes, y posterior 
reposición del geotextil y capa de gravas ………………………………………………… 29’10 €/m2  
Suministro y colocación sobre cubierta ya existente de Baldosa aislante de 60x60x9’5 
cm compuesta por capa base de poliestireno extruido de 6 cm de espesor 
autoprotegida en su cara superior por una capa de hormigón poroso de 35 mm de 
espesor, incluso p.p. de ajuste de baldosa y remates de chapa prelacada de 0.6mm de 
espesor en los encuentros con paramentos y/o puntos singulares para asegurar su 
fijación, mano de obra y materiales ……………………………….……………………..… 37’95 €/m2 
Coste: .……………………………………………..  1.667 m2(terraza invert.) x 29’10 €/m2 = 48.509’70 €  
                                                                          272 m2(terraza trans.) x 37’95 €/m2 = 10.322’40 € 
                                    Total   58.832’10 € 
   
6.1.4 CASO 4: MEJORA DE TODAS LAS CUBIERTAS 
En este caso solo hay que sumar  a la anterior el coste de la cubierta de la zona de 
circulación que rodea al patio central. La partida del presupuesto es la misma que para 
la terraza transitable, quedando pues: 
Coste: .       ………………………….………………... 666 m2(cubierta losa) x 37’95 €/m2 = 25.281’36 €  
     1.667 m2(terraza invert.) x 29’10 €/m2 = 48.509’70 €  
                                                                           272 m2(terraza trans.) x 37’95 €/m2 = 10.322’40 € 
                                     Total   84.113’46 € 
 
6.1.5 CASO 5: MEJORA DOBLANDO AISLAMIENTO DE TODAS LAS CUBIERTAS. 
Retirada y acopio de capa de gravas de 6 cm de espesor medio y geotextil de 
separación inferior a una distancia no mayor de 5 m. hasta dejar al descubierto las 
placas de aislamiento existentes. Suministro y colocación de  dos planchas de 
INFLUENCIA DE LAS CUBIERTAS EN EL ESTADO ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO EXISTENTE Y SU VIABILIDAD ECONÓMICA 
59 
 
poliestireno expandido de 10 cm de espesor y λ=0’029 W/mK sobre las existentes, y 
posterior reposición del geotextil y capa de gravas …………………………………… 56’70 €/m2  
Suministro y colocación sobre cubierta ya existente de Baldosa aislante de 60x60x9’5 
cm compuesta por capa base de poliestireno extruido de 12 cm de espesor 
autoprotegida en su cara superior por una capa de hormigón poroso de 35 mm de 
espesor, incluso p.p. de ajuste de baldosa y remates de chapa prelacada de 0.6mm de 
espesor en los encuentros con paramentos y/o puntos singulares para asegurar su 
fijación, mano de obra y materiales ……………………………….……………………..… 53’13 €/m2 
Coste: .…………..………………………….……..  1.667 m2(terraza invert.) x 56’70 €/m2 = 94.518’90 €  
                                                                          272 m2(terraza trans.) x 53’13 €/m2 = 14.451’36 € 
          666 m2(cubierta losa) x 53’13 €/m2 = 35.384’58 € 
                                  Total  144.354’84 € 
 
 
6.1.6 CASO 6: MEJORA DE FORJADO SANITARIO, FACHADAS Y TODAS LAS 
CUBIERTAS. 
En este caso solo tenemos que sumar los costes anteriormente. De inicio ya desprecio 
la mejora del caso 5 por el coste de la misma. 
Inversión:………………………………………….. (mejora del forjado sanitario)………. 50.590’78 € 
                                      (mejora de la fachada)……….. 15.871’01 € 
                (mejora de todas las cubiertas) ………84.113’46 € 
                                                                Total  150.575’25 € 
Ahorro energético: (según tabla)……………………………………………..…………..  769’05 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** Energía Precio kWh Ahorro €/año
Calefacción 300.152,10 284.300,60 15.851,50 GAS 0,05078971 805,09
Refrigeración 3.394,00 3.632,80 -238,80 ELECTRICIDAD 0,150938 -36,04
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Total 537.786,00 522.173,30 15.612,70 769,05
6.1.7 CASO 7: MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
Vemos el coste de las mejoras, al introducir equipos más eficientes en una instalación 
reciente. 
Mejora del ACS  
Instalación interior de gas para caldera de alto rendimiento y 24 kW de potencia para 
ACS, suministro y colocación de esta incluido, con pasamuros, llaves de corte y 
envainados necesarios  en local de instalaciones comprobada y en funcionamiento  
según  ITC ICG 07 (RD 919/2006) ……………………………………………………………….. 1.553’25 € 
Adecuación de la instalación de ACS para suministro desde el nuevo equipo de 
producción……………………………………………………………………………………………………  125’12 € 
Coste: ……..…………………… 2 ud.(caldera24kWcon instalación)x 1.553’25 € + 125’12 € = 3.231’62 € 
 
Mejora de la Calefacción 
Suministro y conexión de caldera para calefacción a gas de 300 KW de potencia 
nominal útil y rendimiento nominal de 0’94, fabricada en acero inoxidable AISI 316L, 
panel de mando  integrado en caldera,  con adecuación de la instalación, comprobada 
y en funcionamiento…………………………………………………………………………………. 26.021’00 € 
Coste:  ………………………………………………………………………………………………………. 26.021’00 € 
Mejora de la Refrigeración 
Suministro, colocación y conexión de equipo de expansión directa bomba de calor aire-
aire con una capacidad total (frio /calor) de 50/56 kW  y un consumo nominal (frio 
/calor) 14’70/14’40 kW, comprobada y en funcionamiento……….…………… 15.754’00 € 
Coste: ……………………………………………………………………………………………………….15.754’00 € 
6.1.8 CASO 7: MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y TODA LA ENVOLVENTE 
Coste: (mejora de toda la envolvente)………………………………………………….150.575’20 € 
             (mejora de todas las instalaciones)……………………………………………  45.006’62 € 
                                        Total     195.581’82 € 
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6.2 AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
6.2.1 CASO 1: MEJORA DEL FORJADO SANITARIO 
Inversión: ……………………………………………………… 2.348’69 m2 x 21’54 €/m2= 50.590’78 € 
Ahorro energético:   (según tabla)……………………………………………..…………. 363’35 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
Amortización: ……………………..…………….…………..50.590’78 € / 363’35 €/año =  13
6.2.2 CASO 2: MEJORA DE LAS FACHADAS 
9’2 años 
 
Inversión:  ………………………………….1.627’79 m2(de cámara en fachada) x 9’75 €/m2= 15.871’01 € 
Ahorro energético:   (según tabla)………………………………………………..…………. 167’03 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
Amortización: ……………………..…………….…………..15.871’01 € / 167’03 €/año =   95’1 años 
 
6.2.3 CASO 3: MEJORA DE LAS CUBIERTAS DE 2ESPACIOS ACONDICIONADOS” 
Inversión: .…………………………………………………………………………………………….   58.832’10 € 
Ahorro energético: (según tabla)……………………………………………..…………..   81’09 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
Amortización: ……………………..…………….……………..58.832’10 € / 81’09 €/año = 725’5 años 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** Energía Precio kWh Ahorro €/año
Calefacción 300.152,10 292.014,80 8.137,30 GAS 0,05078971 413,29
Refrigeración 3.394,00 3.724,90 -330,90 ELECTRICIDAD 0,150938 -49,95
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Total 537.786,00 529.979,60 7.806,40 363,35
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** Energía Precio kWh Ahorro €/año
Calefacción 300.152,10 296.897,70 3.254,40 GAS 0,05078971 165,29
Refrigeración 3.394,00 3.382,50 11,50 ELECTRICIDAD 0,150938 1,74
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Total 537.786,00 534.520,10 3.265,90 167,03
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** Energía Precio kWh Ahorro €/año
Calefacción 300.152,10 298.743,60 1.408,50 GAS 0,05078971 71,54
Refrigeración 3.394,00 3.330,70 63,30 ELECTRICIDAD 0,150938 9,55
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Total 537.786,00 536.314,20 1.471,80 81,09
 6.2.4 CASO 4: MEJORA DE TODAS LAS CUBIERTAS 
Inversión: .………………………….…………………………………………………………………   84.113’46 € 
Ahorro energético: (según tabla)……………………………………………..…………..  237’35 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
Amortización: ……………………..…………….…………  84.113’46 € / 237’35 €/año = 354’5 años 
 
6.2.5 CASO 5: MEJORA DOBLANDO EL AISLAMIENTO DE TODAS LAS CUBIERTAS 
Inversión: .……………………………………………………………………………………………. 144.354’84 € 
Ahorro energético: (según tabla)……………………………………………..…………..  299’10 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
Amortización: ……………………..…………….………  144.354’84 € / 299’10 €/año = 482’6 años 
6.2.6 CASO 6: MEJORA DE FORJADO SANITARIO, FACHADA Y TODAS LAS CUBIERTAS 
Inversión:………………………………………………………………………………………………  150.575’25 € 
Ahorro energético: (según tabla)……………………………………………..…………..  769’05 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
Amortización: ……………………..…………….………  150.575’25 € / 769’05 €/año = 195’8 años 
 
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** Energía Precio kWh Ahorro €/año
Calefacción 300.152,10 295.593,30 4.558,80 GAS 0,05078971 231,54
Refrigeración 3.394,00 3.355,50 38,50 ELECTRICIDAD 0,150938 5,81
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Total 537.786,00 533.188,70 4.597,30 237,35
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** Energía Precio kWh Ahorro €/año
Calefacción 300.152,10 294.459,80 5.692,30 GAS 0,05078971 289,11
Refrigeración 3.394,00 3.327,80 66,20 ELECTRICIDAD 0,150938 9,99
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Total 537.786,00 532.027,50 5.758,50 299,10
Consumo Energía Final kWh/año * kWh/año ** kWh/año *** Energía Precio kWh Ahorro €/año
Calefacción 300.152,10 284.300,60 15.851,50 GAS 0,05078971 805,09
Refrigeración 3.394,00 3.632,80 -238,80 ELECTRICIDAD 0,150938 -36,04
ACS 26.262,00 26.262,00 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Iluminación 207.977,90 207.977,90 0,00 ELECTRICIDAD 0,150938 0,00
Total 537.786,00 522.173,30 15.612,70 769,05
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6.2.7 CASO 7: MEJORA DE LAS INSTALACIONES  
Inversión: (ACS)………………………………………………………………..……………………….   3.231’62 € 
Ahorro energético: (según tabla)……………………………………………………………. 583,91 €/año 
Amortización: (ACS)……………………………………………...3.231’62 € / 583’91 €/año = 5’5 años 
 
Inversión: (Calefacción)……………………………………………………………………………. 26.021’00 € 
Ahorro energético: (según tabla)…………………………………………………………. 2.103’51 €/año 
Amortización: (Calefacción)………….………………..26.021’00 € / 2.103’51 €/año = 12’3 años  
 
Inversión: (Refrigeración)………….……………………………………………………………….15.754’00 € 
Ahorro energético: (según tabla)…………………………………………………………..…. 86’68 €/año 
Amortización: (Refrigeración)…………………………... 15.754’00 € / 86’68 €/año = 181’7 años 
 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
 
6.2.8 CASO 8: MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y TODA LA ENVOLVENTE 
Inversión:    …………………………………………………………………………………………….  195.581’82 € 
Ahorro energético: (según tabla)…………………………………………………………. 3.454’18 €/año 
* Consumo del edificio original. **Consumo del edificio mejorado. ***Diferencia de consumos. 
Amortización: ……………………..…………….………  195.581’82 € / 3.454’18 €/año = 56’6 años 
 
Consumo Energía Final kWh/año * Energía Precio kWh kWh/año ** Energía Precio kWh €/año €/año AHORRO (€/año)
Calefacción 300.152,10 GAS 0,05078971 258.736,00 GAS 0,05078971 15244,64 13141,13 2103,51
Refrigeración 3.394,00 ELECTRICIDAD 0,150938 2.819,70 ELECTRICIDAD 0,150938 512,28 425,60 86,68
ACS 26.262,00 ELECTRICIDAD 0,150938 66.549,40 GAS 0,05078971 3963,93 3380,02 583,91
Iluminación 207.977,90 ELECTRICIDAD 0,150938 207.977,90 ELECTRICIDAD 0,150938 31391,77 31391,77 0,00
Total 537.786,00 536.083,00 51112,62 48338,52 2.774,10 €
Consumo Energía Final kWh/año * Energía Precio kWh kWh/año ** Energía Precio kWh €/año €/año AHORRO (€/año)
Calefacción 300.152,10 GAS 0,05078971 244.713,90 GAS 0,05078971 15244,64 12428,95 2815,69
Refrigeración 3.394,00 ELECTRICIDAD 0,150938 3.032,40 ELECTRICIDAD 0,150938 512,28 457,70 54,58
ACS 26.262,00 ELECTRICIDAD 0,150938 66.549,40 GAS 0,05078971 3963,93 3380,02 583,91
Iluminación 207.977,90 ELECTRICIDAD 0,150938 207.977,90 ELECTRICIDAD 0,150938 31391,77 31391,77 0,00
Total 537.786,00 522.273,60 51112,62 47658,45 3.454,18 €
7 CONCLUSIONES  
Tras lo visto en el punto anterior, parece fácil sacar una conclusión. Se trata de un 
edificio en el que es difícil mejorar su calificación energética, amortizando la inversión 
en un plazo razonable y manteniendo la misma apariencia. Es decir, sin modificar la 
fachada exteriormente, ya que con SATE podría mejorar algo, pero seguramente el 
coste finalmente lo haría también inviable. (Evidentemente sin contar la actuación en 
iluminación, ya que no era objeto de este estudio.) 
De todas las propuestas realizadas, solo me parece aceptable la mejora en la 
instalación de ACS, pues en  todas las demás nos vamos a unos plazos de amortización 
inaceptables, ya que la vida útil del edificio, sin ser remodelado, es menor que los 
plazos obtenidos. 
Solo me queda, tras comprobar la imposibilidad de aportar una solución que se 
adaptase a las características del edificio y que hiciera mejorar su calificación 
energética, felicitar al equipo técnico que lo llevó adelante, pues según he podido 
demostrar, se trata de un edificio con una calificación “46’1 C”, un buen resultado, 
para un edificio anterior al código técnico. 
No quisiera terminar mis conclusiones sin recalcar, que queda demostrado la 
importancia de buen estudio previo, la “modelización” de los edificios y su 
funcionamiento, para conseguir que los materiales, instalaciones y las composiciones 
elegidas finalmente en el proyecto a ejecutar consigan la mejor calificación energética 
posible de inicio, ya que la mejora de esta una vez ejecutado el edificio es 
económicamente inviable en la mayoría de los casos. 
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ANEXO 1 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 28/07/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 28/07/2013 Ref: 3CA7B382816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificación
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 89,798,0
Proporción relativa calefacción refrigeración 26,673,4
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 28/07/2013 Ref: 3CA7B382816D39C Página: 2
Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_FI001 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E02_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_FI001 U = 0.96W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_MCP005 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E04_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FI003 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FE001 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E05_FE002 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E07_FI002 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI003 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI004 U = 1.20W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FE003 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E09_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E10_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E12_FI002 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E13_FI003 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E15_FI004 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E17_FI005 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E18_FI006 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E19_FI007 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E21_FI008 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E22_FI009 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P03_E01_FE006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P03_E04_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E05_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E06_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E07_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E08_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E13_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E14_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E15_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E16_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E17_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
 HE-1
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
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3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,43 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,05 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-terrazo 1,61 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 1,04 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
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Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  23,3  81,1  50,0  62,7  
P02_E02 416,4  1  100,0  101,4  58,3  112,2  
P02_E03 221,2  1  66,7  106,9  35,7  75,4  
P02_E04 266,1  1  23,9  89,9  61,7  89,8  
P02_E10 63,1  1  92,3  97,8  65,5  94,2  
P02_E12 61,6  1  92,1  100,9  89,1  88,4  
P02_E13 61,9  1  91,8  99,7  90,8  84,9  
P02_E15 60,6  1  91,1  99,7  93,7  84,8  
P02_E17 63,1  1  91,4  99,8  91,8  84,7  
P02_E18 59,7  1  91,0  100,8  89,7  88,3  
P02_E19 63,3  1  91,7  101,0  87,1  88,3  
P02_E21 62,8  1  90,6  103,0  63,6  71,2  
P02_E22 62,8  1  94,0  103,0  56,6  87,6  
P03_E01 118,3  1  24,1  93,4  92,3  86,3  
P03_E04 63,1  1  80,1  95,5  72,6  86,4  
P03_E05 61,6  1  80,8  97,3  98,4  88,1  
P03_E06 59,7  1  79,8  97,1  100,0  88,1  
P03_E07 63,3  1  80,9  97,4  96,8  88,2  
P03_E08 62,8  1  90,5  99,5  60,7  90,7  
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Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  15,9  72,1  67,5  94,1  
P03_E14 61,9  1  81,0  97,3  96,4  88,4  
P03_E15 60,6  1  81,0  97,1  97,6  88,3  
P03_E16 63,1  1  81,7  97,3  95,5  88,4  
P03_E17 62,8  1  90,7  99,7  61,2  90,7  
P05_E01 118,0  1  24,1  95,8  97,2  90,0  
P05_E04 261,1  1  16,1  77,7  70,3  94,9  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO 2 
Calificación Energética
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificación
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,44 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
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Comunidad Valenciana
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-marmol 2,06 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,62 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador Acumulador 250 l
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
Calificación
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P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 275,00
Rendimiento nominal 0,85
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 3,00
Rendimiento nominal 1,00
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre Acumulador 250 l
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 250,00
Coeficiente de pérdidas 1,50
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Calificación
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Proyecto
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Comunidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,10
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,56
Consumo refrigeración nominal 17,70
Capacidad calefacción nominal 54,40
Consumo calefacción nominal 15,95
Caudal aire impulsión nominal 16000,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  108,7  438581,6 
Demanda refrigeración  C  39,6  159711,3 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  17,8  71794,5 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,8  3226,7 
Emisiones CO2 ACS  D  6,4  25813,7 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  C  46,1  185939,6 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  C  83,3  335765,8 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,8  11359,6 
Consumo energía primaria ACS  D  21,8  87898,9 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  280,4  1131126,3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ANEXO 3 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 30/07/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 30/07/2013 Ref: 3CA7B232816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 90,094,1
Proporción relativa calefacción refrigeración 27,572,5
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
 HE-1
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Proyecto
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Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E03_MCP005 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E05_FE001 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E05_FE002 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E07_FE003 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E01_FE006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E04_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E05_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E06_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E07_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E08_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E13_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E14_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E15_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E16_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E17_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0. 0,032 50,00 1000,00 - 100 SI
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 0,60 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 30/07/2013 Ref: 3CA7B232816D39C Página: 7
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-hormigon 0,60 PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-marmol 0,58 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-terrazo 0,53 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
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Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
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En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  20,0  66,5  52,0  65,3  
P02_E02 416,4  1  100,0  97,1  57,1  110,0  
P02_E03 221,2  1  63,8  97,9  37,9  80,2  
P02_E04 266,1  1  21,0  75,7  61,6  89,9  
P02_E10 63,1  1  91,4  92,7  65,0  93,6  
P02_E12 61,6  1  91,2  95,7  89,4  88,8  
P02_E13 61,9  1  91,4  95,0  90,8  85,0  
P02_E15 60,6  1  90,6  95,0  93,7  85,0  
P02_E17 63,1  1  90,9  95,1  91,8  84,8  
P02_E18 59,7  1  90,1  95,6  90,1  88,8  
P02_E19 63,3  1  90,8  95,8  87,4  88,8  
P02_E21 62,8  1  89,8  97,7  63,6  71,4  
P02_E22 62,8  1  93,0  97,6  56,3  87,3  
P03_E01 118,3  1  25,0  92,8  93,2  87,3  
P03_E04 63,1  1  83,6  95,4  72,6  86,5  
P03_E05 61,6  1  84,3  97,3  98,4  88,2  
P03_E06 59,7  1  83,3  97,0  100,0  88,2  
P03_E07 63,3  1  84,5  97,3  96,8  88,3  
P03_E08 62,8  1  94,5  99,4  60,7  90,8  
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 30/07/2013 Ref: 3CA7B232816D39C Página: 12
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  16,5  71,8  67,7  94,4  
P03_E14 61,9  1  84,5  97,2  96,4  88,5  
P03_E15 60,6  1  84,5  97,1  97,6  88,4  
P03_E16 63,1  1  85,3  97,2  95,5  88,5  
P03_E17 62,8  1  94,6  99,6  61,2  90,8  
P05_E01 118,0  1  25,2  95,7  97,1  90,1  
P05_E04 261,1  1  16,8  77,6  70,2  95,0  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 
Calificación Energética
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0. 0,032 50,00 1000,00 - 100
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 0,60 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-hormigon 0,60 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-marmol 0,58 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-terrazo 0,54 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador Acumulador 250 l
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 275,00
Rendimiento nominal 0,85
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 3,00
Rendimiento nominal 1,00
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre Acumulador 250 l
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 250,00
Coeficiente de pérdidas 1,50
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,10
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,56
Consumo refrigeración nominal 17,70
Capacidad calefacción nominal 54,40
Consumo calefacción nominal 15,95
Caudal aire impulsión nominal 16000,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  104,4  421007,3 
Demanda refrigeración  C  39,7  160173,2 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  17,3  69777,8 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,9  3630,1 
Emisiones CO2 ACS  D  6,4  25813,7 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  C  45,7  184326,3 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  C  80,9  326454,6 
Consumo energía primaria refrigeración  C  3,1  12467,2 
Consumo energía primaria ACS  D  21,8  87898,9 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  278,4  1122922,5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
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: :  I n f o r m a c i ó n  ú t i l  p a r a  a h o r r a r  e n e r g í a .
: :    ¡ U n  m a t e r i a l  a i s l a n t e  i n t e l i g e n t e !
: :  A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o
: :  A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
: :  A i s l a m i e n t o  p a r a  s u e l o
THERMOFLOC
®
Material aislante de fibra de celulosa
100% CELULOSA
 …
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Productos THERMOFLOC
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Tejado, pared, suelo    6 -   9  
      
Relleno de suelos THERMOFLOC  0 -  
Pellets bolitas aislantes THERMOFLOC    -  3 
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1)   Material aislante insuflado THERMOFLOC 
     c omo  a i s l am i en to  en t r e  c ab r i o s  c en t ra l e s  de l  t e j ado
2)  Material aislante insuflado THERMOFLOC 
     s op l ado  en  ab i e r t o  pa ra  e l  a i s l am i en to  de  l a  c ub i e r t a
3)   Material aislante insuflado THERMOFLOC 
     c omo  a i s l am i en to  pa ra  l a  pa r ed  e x t e r na
4)   Pellets bolitas aislantes THERMOFLOC
     c omo  a s i en to  po r t an t e  de  sue l o
5)   Relleno de suelo THERMOFLOC
     c omo  a i s l am i en to  de  c a v i dade s  en  en t r ep l an t a
6)   Material aislante insuflado THERMOFLOC 
     ap l i c ado  po r  pu l v e r i z a c i ón  en  e l  t e cho  de l  s ó t ano
7)   Lámina impermeabilizante 
    del tejado THERMOFLOC
8)   Barrera de vapor THERMOFLOC
                        F L O C   -  p a r a  u n  v e r a n o  f r e s c o 
   y  u n  i n v e r n o  c á l i d o .
  
Sistema de 
aislamiento
T H E R M O
Material aislante de fibra de celulosa
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Filosofía de_THERMOFLOC
Material aislante insufladoMaterial aislante insuflado
C A M P O S  D E  A P L I C A C I Ó N  M Á S  I M P O R TA N T E S
-  en  e l  te jado ( te jado inc l inado, te jado de  una so la  o  var ias  aguas, azotea) ,
-  en  la  pared  ex te rna  e  in te rna  y
-  en  la  cub ie r ta
E l  mater ia l  a i s lante  insuf lado THERMOFLOC v iene  dando buenos  resu l tados  desde 
hace  décadas  tanto  para  const rucc iones  nuevas  como en la  rehab i l i tac ión  de 
const rucc iones  ant iguas.
U N  C A M P O  E S P E C I A L  D E  A P L I C A C I Ó N
-  la  pu lve r i zac ión  de l  mater ia l  a i s lante  desde  e l  in te r io r  en  los  muros
( también  mamposte r ía  u  hormigón) , techos  (p. e j . techo de l  só tano)  y  te jados.
Normalmente  se  pu lver i za  una capa de  30 a  60 mm.
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El  mater ia l  a i s lante  insuf lado THERMOFLOC de  f ib ras  de 
ce lu losa  cuenta  con numerosas  p rop iedades  esenc ia les 
que  hacen pos ib le  un  a i s lamiento  e f i c iente  para  reduc i r 
los  cos tes  de  energ ía  ten iendo en  cuenta  c r i te r ios  eco-
lóg icos. Una carac te r í s t i ca  bás i ca  de l  mater ia l  a i s lante 
para  insuf la r, fabr i cado con pape les  de  per iód ico, es  que 
a í s la  de  fo rma ópt ima tanto  de l  ca lo r  como de l  f r ío  y 
reduce  as í  cons iderab lemente  los  cos tes  de  energ ía  para 
ca le facc ión  en  inv ie rno y  a i re  acond ic ionado en  verano.
En más  de   pa í ses  europeos  se  rea l i zan  cont inua-
mente  proyec tos  de  const rucc ión  con f ib ras  natura les 
THERMOFLOC y  e l  número  de  prop ie ta r ios  convenc idos 
de  las  venta jas  que  o f rece  un s i s tema de  a i s lamiento 
THERMOFLOC aumenta  d ia r iamente.
M AT E R I A L  A I S L A N T E  I N S U F L A D O  T H E R M O F L O C
I n f o r m a c i ó n  d e  l o s  e x p e r t o s  e n  a i s l a m i e n t o :  w w w . t h e r m o f l o c . c o m
                        F L O C   ¡ R e d u c e  l o s  c o s t e s  d e  e n e r g í a  d e  f o r m a  d u r a d e r a !
   : : A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o
   : : A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
   : : A i s l a m i e n t o  p a r a  s u e l o
T H E R M O Sistema de 
aislamiento
Material aislante de fibra de celulosa
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La co locac ión  de  THERMOFLOC 
se  rea l i za  med iante  máquinas 
espec ia les  de  sop lado. E l  mate-
r ia l  a i s lante  es  bombeado por 
unos  tubos  mediante  pres ión 
neumát ica  a  las  cav idades  de  los  e lementos 
const ruc t i vos  y, una vez  a l l í , se  compr ime de 
acuerdo con las  d i rec t r i ces  de  procesamiento 
de  modo que se  cons iga  una capa a i s lante  con-
t inua y  s in  juntas. La  técn ica  espec ia l  de  proce-
samiento  t iene  impor tantes  venta jas  tanto  para 
e l  ins ta lador  como para  e l  p rop ie ta r io. E l  p ro-
p ie ta r io  se  benef i c ia  de  una capa a i s lante  s in 
juntas  n i  puentes  té rmicos. Los  te jados  ante-
r io rmente  rea l i zados  pueden a i s la rse  pos te r io r-
mente  s in  neces idad de  desmontar  las  te jas.
Grac ias  a  la  c reac ión  de  una capa a i s lante 
ab ie r ta  a  la  d i fus ión , e l  p rop ie ta r io  d i s f ru ta  de 
un ambiente  agradab le  y  l ib re  de  sus tanc ias 
contaminantes.
Material  ais lante insuflado_THERMOFLOC
Material aislante insufladoMaterial aislante insuflado
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Material aislante insuflado THERMOFLOC 
Certificados ETA-05/0186, marca CE
Componentes Papeles de periódico y boratos para la conservación
Coeficiente de conductividad térmica λD 0,039 W/mK
Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua   μ1
Absorción de agua 14,5/35,19 kg/m
Impedancia acústica 6,1 kPa s/m²
Clase de comportamiento al fuego según la EN 13501-1   B-s2,d0
Resistencia a la formación de mohos Clase 0
Corrosión del metal Sin potencial de corrosión del metal
Inocuidad para la salud Libre de sustancias perniciosas conforme a ETA-05/0186
Prácticamente no se originan desperdicios ya 
que siempre se insufla la cantidad exacta de 
material aislante necesaria para cada cons-
trucción. Asimismo, la logística en la obra es 
más sencilla puesto que ya no es necesario 
transportar a mano los materiales constructivos 
del edificio.
Con un solo producto, el instalador puede 
producir grosores de aislamiento de entre 20 y 
500 mm, con lo cual ya no es necesario el alma-
cenaje de distintas dimensiones de material 
aislante (como en el caso de planchas y fieltros 
aislantes). La densidad del material aislante se 
encuentra, según la aplicación, entre 25 kg/m3 
y 65 kg/m3.
Gracias a la técnica de insuflado es posible 
rellenar sin problemas todos los elementos 
constructivos (incluso en edificaciones de varias 
plantas) comenzando desde el suelo hacia arri-
ba. Esto ahorra tiempo y acelera el desarrollo 
del proyecto.
Material aislante de fibra de celulosa
   A m b i e n t e s  1 0 0 %  e c o l ó g i c o s  y  a g r a d a b l e s  c o n  e l                   T H E R M O F L O C   
 : : A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o
 : : A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
 : : A i s l a m i e n t o  p a r a  s u e l o
  
Sistema de 
aislamiento
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Aplicaciones de_THERMOFLOC 
 T E J A D O
 Estructura del tejado D1
➊ Tejas
➋ Rastrel
➌ Contra-rastrel 
➍ Lámina impermeabilizante del tejado THERMOFLOC
➎ Encofrado de tejado
➏ Cabrios/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➐ Barrera de vapor THERMOFLOC 
➑ Listones
➒ Plancha de yeso
Estructura del tejado D5
➊ Tejas
➋ Rastrel
➌ Contra-rastrel
➍ Lámina impermeabilizante del tejado THERMOFLOC
➎ Encofrado de tejado
➏ Cabrios/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➐ Barrera de vapor THERMOFLOC
➑ Encofrado de protección contra fuego
➒ Vigas vistas
Estructura del tejado D2
➊ Tejas
➋ Rastrel
➌ Contra-rastrel
➍ Lámina impermeabilizante del tejado THERMOFLOC
➎ Cabrios/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➏ Listones 2-6 cm
➐ Barrera de vapor THERMOFLOC
➑ Listones superficie de instalación
➒ Plancha de yeso
Estructura del tejado D7
➊ Tejas
➋ Rastrel 4/5
➌ Contra-rastrel 5/8
➍ Plancha de fibra de madera impermeable
➎ Soporte de nervios doble/Material aislante insuflado  
➏ Entablado/OSB
➐ Plancha de yeso
	 Grosor	del 	material 	 a is lante	 	=	140-300	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	 	=	0,21-0,11	W/mK
Grosor	del 	material 	 a is lante	 	=	140-300	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	 	=	0,14-0,10	W/mK
	Grosor	del 	material 	 a is lante	=	140-300	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	=	0,23-0,11	W/mK
Grosor	del 	material 	 a is lante	 	=	140-300	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	 	=	0,25-0,12	W/mK
Material aislante insufladoMaterial aislante insuflado
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                                     T H E R M O F L O C  M e j o r  a i s l a m i e n t o  p u n t o  p o r  p u n t o
    : : A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o
    : : A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
    : : A i s l a m i e n t o  p a r a  s u e l o  
Estructura del muro W1
➊  Entablado
➋ Listones
➌ Plancha aislante de fibra de madera
➍ Travesaños/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➎ Encofrado de tablas separadas
➏ Barrera de vapor THERMOFLOC
➐ Listones (superficie de instalación)
➑ Plancha de yeso
Estructura del muro W13
➊ Bloque termoarcilla
➋ Material aislante insuflado THERMOFLOC
➌ Bloque termoarcilla
➍ Revoque interior
Estructura del muro W15
➊ Plancha de fibra de yeso
➋ Plancha de fibra de yeso
➌ Plancha de fibra de yeso
➍ Travesaños/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➎ Barrera de vapor THERMOFLOC
➏ Plancha de fibra de yeso
Estructura del muro W10
➊ Mortero bastardo de cal y cemento
➋ Plancha de fibra de madera
➌ Plancha de fibra blanda de madera
➍ Travesaños/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➎ Madera de OSB
➏ Listones/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➐ Plancha de fibra de yeso
 M U R O
Material aislante de fibra de celulosa
Sistema de 
aislamiento
	 	Grosor	del 	material 	 a is lante	=	140-300	mm
	 	 	 	Valor 	U	=	0,24-0,12	W/mK
	Grosor	del 	material 	 a is lante	=	140-300	mm
	 	 	 	Valor 	U	=	0,23-0,12	W/mK
	Grosor	del 	material 	 a is lante	=	60-220	mm
	 	 	Valor 	U	=	0,37-0,17	W/mK
	 	Grosor	del 	material 	 a is lante	=	140-300	mm
	 	 	 	Valor 	U	=	0,23-0,12	W/mK
 0…
R e l l e n o  d e  s u e l o sRel leno de suelos
Relleno de suelos_THERMOFLOC
E l  re l leno de  sue los  THERMOFLOC 
se  co loca , a l  cont ra r io  que  en  e l 
caso  de l  mater ia l  a i s lante  insuf la -
do, de  fo rma manua l  y  se  emplea 
exc lus ivamente  como a i s lamiento  s in  capac idad 
de  sopor ta r  p res ión  en  e l  p lano hor i zonta l  (en 
la  cub ie r ta , en  la  ent rep lanta  de  una const ruc -
c ión  de  var ios  p i sos ) . Para  garant i za r  un  mejor 
p rocesamien to  manua l , e l  mate r i a l  a i s l an te 
su f re  una menor  compres ión  dent ro  de l  emba-
la je. E l  re l l eno de  sue los  THERMOFLOC se  sumi-
n i s t ra  en  sacos  de   kg ; 4 sacos  por  pa le t . 
Só lo  hay  que  ver te r  e l  re l l eno regu la rmente  en 
e l  g rosor  deseado y  n ive la r lo  a  cont inuac ión . 
Aprox imadamente  se  gas tan  unos  35 kg/m 3. 
Los  datos  técn icos  son idént i cos  a  los  de l  mate-
r ia l  a i s lante  insuf lado.
…
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Relleno de suelos THERMOFLOC
   Certificados ETA-05/0186, marca CE
Componentes   Papeles de periódico y boratos para la conservación
   Coeficiente de conductividad térmica λD 0,039 W/mK
   Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua      μ 1
   Absorción de agua 14,5/35,19 kg/m
   Impedancia acústica 6,1 kPa s/m²
   Clase de comportamiento al fuego según la EN 13501-1      B-s2,d0
   Resistencia a la formación de mohos Clase 0
   Corrosión del metal    Sin potencial de corrosión del metal
   Inocuidad para la salud     Libre de sustancias perniciosas conforme a ETA-05/0186
Estructura del suelo DB1 Aislamiento entre solera doble
➊ Plancha de fibra de madera
➋ Falso piso
➌ Solera doble/Material aislante THERMOFLOC
➍ Encofrado de tablas separadas
➎ Barrera de vapor THERMOFLOC 
➏ Plancha de yeso
Estructura del suelo DB3 Estructura del piso
➊ OSB
➋ Vigas/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➌ Barrera de vapor THERMOFLOC
➍ Perfilería
➎ Planchas de yeso de 2 capas
Aislamiento de la cubierta 
➊ Vigas/Material aislante insuflado THERMOFLOC
➋ Barrera de vapor THERMOFLOC 
➌ Techo de hormigón
Grosor	del 	material 	 a is lante	=	140-300	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	 	=	0,24-0,12	W/mK
Grosor	del 	material 	 a is lante	 	=	140-300	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	 	=	0,22-0,11	W/mK
Grosor	del 	material 	 a is lante	 	=	140-300	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	 	=	0,24-0,12	W/mK
THERMOFLOC – LA PELÍCULA
Puede sol ic itar la pel ícula con información sobre pro-
ducción, colocación y apl icación práct ica en 6 idiomas 
dist intos a la empresa Peter Seppele Ges.m.b.H 
o descargarla directamente de www.thermofloc.com
Material aislante de fibra de celulosa
              E l                    T H E R M O F L O C   c r e a  a m b i e n t e s  c á l i d o s  e n  t o d a  l a  c a s a
    : : A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
    : : A i s l a m i e n t o  p a r a  s u e l o
  
Sistema de 
aislamiento
 …
Pellets bolitas ais lantes_THERMOFLOC 
La s  pe l l e t s  bo l i t a s  a i s l an t e s 
THERMOFLOC son un granu lado 
de  f i b ra s  de  ce lu lo sa  que  se 
emp lea  en  l a  cons t rucc ión  de l 
sue lo. E l  g ranu lado, con un d iámet ro  de  bo l i ta 
de  3-8  mm, se  v ie r te  s implemente  has ta  la  a l tu-
ra  deseada y  se  n ive la  a  cont inuac ión . De  es te 
modo es  pos ib le  const ru i r  ent resue los  con una 
a l tu ra  de  30-80 mm. Deb ido a l  e levado peso 
de  l l enado (500 kg/m 3) , las  pe l le t s  bo l i tas  a i s -
lantes  THERMOFLOC resu l tan  aprop iadas  sobre 
todo para  la  const rucc ión  de  capas  a i s lantes  de 
sopor te  que  cuentan con unos  exce lentes  va lo res 
de  a i s lamiento  acús t i co. Ya  se  t ra te  de  techos  de 
hormigón o  de  techos  de  v igas  de  madera , con las 
pe l le t s  bo l i tas  a i s lantes  THERMOFLOC es  pos ib le 
me jorar  notab lemente  las  p rop iedades  a i s lantes 
de  ambos  t ipos  de  const rucc ión .
Pellets bolitas aisl a n t e sP e l l e t s  b o l i t a s  a i s l a n t e s
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Pellets bolitas aislantes THERMOFLOC
Diámetro de bolita  3-8 mm
Densidad 500 kg/m³
Altura de vertido Máx. 80 mm por capa
Clase de comportamiento al fuego B2
Conductividad térmica λD 0,07
Resistencia de compresión 6.320 kg con 10 % de recalcado
Difusión de vapor de agua μ 1
Gasto de material 40 l por m
2 (altura de vertido 40 mm), 
60 l por m2 (altura de vertido 60 mm)
Forma de entrega: Sacos de 40 litros/36 sacos por palet/1,44m3
Estructura del suelo DB14 Estructura del piso
➊ Tarima
➋ Fibra de madera machi-hembrada
➌ Plancha de fibra de madera
➍ Pellets bolitas aislantes THERMOFLOC
➎ Techo de hormigón
➏ Enlucido del techo
Estructura del suelo DB7 Estructura del piso
➊ Tarima
➋ Fibra de madera machi-hembrada
➌ Plancha de fibra de madera
➍ Pellets bolitas aislantes THERMOFLOC
➎ Lámina impermeabilizante
➎ Encofrado de protección contra fuego
Estructura del suelo DB15 Estructura del piso
➊ Gres
➋ Plancha de fibra de yeso
➌ Fibra blanda de madera
➍ Pellets bolitas aislantes THERMOFLOC
➎ Techo de hormigón
➏ Enlucido del techo
Grosor	del 	material 	 a is lante	=	30-80	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	=	0,54-0,35	W/mK
Grosor	del 	material 	 a is lante	 	=	30-80	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	 	=	0,48-0,32	W/mK
Grosor	del 	material 	 a is lante	=	80-160	mm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor 	U	=	0,33-0,24	W/mK
Material aislante de fibra de celulosa
                                           T H E R M O F L O C  I n s i s t a  e n  p o d e r  d i s f r u t a r l o  e n  c a s a
: :  A i s l a m i e n t o  p a r a  s u e l o 
: : A i s l a m i e n t o  p a r a  t e c h o
  
Sistema de 
aislamiento
 4…
Porte 
gratuito
junto con su pedido de 
mater ia les  a is lantes
THERMOFLOC  
Art. nº 5160 (Ancho 280 cm)
Art. nº 5150 (Ancho 150 cm)
Barrera de vapor THERMOFLOC                                      DATOS TÉCNICOS
Composición Vellón de polipropileno armado
Resistencia a la rotura por tracción 100 N / 5 cm, con armadura reforzada
Peso por  m² Aprox.  50-60 g/m2
Alargamiento de rotura > 25 %
Valor SD 10 m
Clase de comportamiento al fuego Característica B2; utilización por la parte interior para tejados y muros
Ancho de rollo 150 cm o 280 cm
Largo de rollo 50 m lineales
m2  por rollo 75 m2  o 140 m2
Barrera de vaporBarrera de vapor
L a  b a r r e r a  d e  v a p o r  T H E R M O F L O C  c o n s i s t e  e n  u n a  c a p a 
i m p e r m e a b l e  a l  v a p o r  y  a l  a i r e  q u e  p r o t e g e  l a  c o n s t r u c -
c i ó n  d e  h u m e d a d e s .
P u e d e  u t i l i z a r s e  p a r a  c o n s t r u c c i o n e s  d e  m u r o  y  d e  t e j a -
d o  p o r  l a  z o n a  i n t e r i o r.  G r a c i a s  a  l a  a r m a d u r a  r e f o r z a -
d a ,  t i e n e  u n a  m a y o r  r e s i s t e n c i a  a l  d e s g a r r o  y  p e r m i t e 
p e r f e c t a m e n t e  s u  c o m b i n a c i ó n  c o n  e l  m a t e r i a l  a i s l a n t e 
i n s u f l a d o  T H E R M O F L O C.
Barrera de vapor_THERMOFLOC
…5
Campo	de	apl icación:
La barrera de vapor THERMOFLOC se emplea por la parte 
interior en construcciones de tejado con y sin ventilación 
y en el muro de edificaciones con travesaños de madera. 
Gracias a la barrera de vapor THERMOFLOC se evitan pun-
tos débiles en la construcción debidos a corrientes de aire 
y, con ello, la penetración de humedad en el aislamiento 
térmico. 
Instrucciones	para	 su	 colocación:
La barrera de vapor THERMOFLOC se fija a la estructura 
mediante grapado o encolado. Debe colocarse de forma 
que el lado de la hoja plástica quede orientado hacia la 
habitación, es decir, el lado del vellón hacia el aislamiento 
térmico. Con materiales aislantes insuflados THERMOFLOC 
se recomienda una colocación longitudinal de la barrera 
de vapor. Si fuera necesario colocar la barrera transversal-
mente, los puntos de la cinta adhesiva deberán cubrirse 
con un listón continuo para evitar que la cinta adhesiva 
THERMOFLOC se desprenda a causa de la presión de insu-
flado. Las superficies a pegar deben estar secas y libres de 
grasa, polvo y silicona.
Material aislante de fibra de celulosa
                                     T H E R M O F L O C  -  a i s l a m i e n t o  c o n  c o m p o n e n t e s  d e  c a l i d a d
: : A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o  
: : A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
  
Sistema de 
aislamiento
 6…
Láminas impermeabilizantes 
de tejado
Porte 
gratuito
junto con su pedido de 
mater ia les  a is lantes
THERMOFLOC  
L a s  l á m i n a s  i m p e r m e a b i l i z a n t e s  d e  t e j a d o 
THERMOFLOC  p ro t egen  l a  c on s t r u c c i ón  con t ra  l l u -
v i a  f u e r t e  y  e v i t an  l a  pene t ra c i ón  de  humedad  en  l a 
c on s t r u c c i ón  de l  t e j ado  o  de  l a  pa r ed . L a s  l ám ina s 
impe rmeab i l i z an t e s  s on  e s t ab l e s  ba j o  e xpo s i c i ón  a 
ra yo s  UV, muy  r e s i s t en t e s  a l  d e sga r r o  y  a l t amen t e 
ab i e r t a s  a  l a  d i f u s i ón .
Las  LÁMINAS	 IMPERMEABIL IZANTES	
DE	 TEJADO  s e  co locan  so lapadas  po r 
fue ra  de l  t e j ado  y  po r  deba jo  de  l a s  t e j a s 
pa ra  a segu ra r  una  e s tanque idad  óp t ima 
con t ra  e l  v i en to  y  l a  l l uv i a .
A  l a s  l ám ina s  impe rmeab i l i z an t e s  de 
t e j ado  se  c l avan  o  g rapan  ra s t r e l e s  que 
quedan  as í  a l  m i smo  t i empo  f i j ados. Las 
l ám inas  impe rmeab i l i z an te s  de  t e j ado 
d e  T H E R M O F L O C  t i e n e n   0  a ñ o s  d e 
ga ran t í a .  Unos  e l emen to s  de  s i s t ema 
adap tados  en t re  s í  cons iguen  un  a i s l a -
m ien to  óp t imo.
Láminas impermeabil izantes de tejado_THERMOFLOC
Láminas imper eabilizantes 
de tejado
Art. nº  5158 Art. nº  5159
Art. nº  5162 Art. nº 5167
…7
 Art. nº  5158
Lámina impermeabilizante 
de tejado gris Datos técnicos
Composición Vellón de polipropileno de tres capas 
Resistencia a la rotura por tracción 215 N / 5 cm
Peso por  m² 120 g/m2
Alargamiento de rotura > 60 %
Valor SD 0,02 m, altamente abierta a la difusión
Clase de comportamiento al fuego B2
Prueba de corrosión en condiciones 
ambientales naturales Máx. 2 meses
Fuerza de desgarre de clavo 220 N
Ancho de rollo 150 cm
Largo de rollo 50 m lineales
30 rollos por palet /2.250 m² 
  Art. nº  5159
Lámina impermeabilizante 
de tejado verde Datos técnicos
Composición  Vellón de polipropileno de tres capas 
Resistencia a la rotura por tracción 250 N / 5 cm
Peso por  m² 135 g/m2
Alargamiento de rotura > 60 %
Valor SD 0,02 m, altamente abierta a la difusión
Clase de comportamiento al fuego B2
Prueba de corrosión en condiciones 
ambientales naturales Máx. 4 meses
Fuerza de desgarre de clavo 250 N
Ancho de rollo 150 cm
Largo de rollo 50 m lineales
24 rollos por palet/1.800 m² 
   Art. nº  5167
Lámina impermeabilizante 
de tejado negro Datos técnicos
Composición Vellón de polipropileno de tres capas
Resistencia a la rotura por tracción Longitudinal 400 N/transversal 310 N/5cm
Peso por  m² 260 g/m2
Alargamiento de rotura > longitudinal 40 % / transversal 50 %
Valor SD 0,10 m, altamente abierta a la difusión
Clase de comportamiento al fuego B2
Prueba de corrosión en condiciones 
ambientales naturales/Columna
de agua
Máx. 4 meses / 5.000 mm
Fuerza de desgarre de clavo 200/170 N
Ancho de rollo 150 cm
Largo de rollo 50 m lineales
24 rollos por palet/1.800 m² 
   Art. nº  5162
Lámina impermeabilizante 
de tejado azul Datos técnicos
Composición Vellón de polipropileno de tres capas 
Resistencia a la rotura por tracción 380 N / 5 cm
Peso por  m² 160 g/m2
Alargamiento de rotura > 60 %
Valor SD 0,02 m, altamente abierta a la difusión
Clase de comportamiento al fuego B2
Prueba de corrosión en condiciones 
ambientales naturales Máx. 4 meses
Fuerza de desgarre de clavo 290 N
Ancho de rollo 150 cm
Largo de rollo 50 m lineales
24 rollos por palet/1.800 m² 
Material aislante de fibra de celulosa
                         T H E R M O F L O C  -  p e n s a d o  c o n  s i s t e m a
                            : : A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o  
  
Sistema de
aislamiento
 8…
Porte 
gratuito
junto con su pedido de 
mater ia les  a is lantes
THERMOFLOC  
C i n t a s  a d h e s i v a s Cintas adhesivas 
Cintas adhesivas_THERMOFLOC
Nuestras c intas adhesivas están adapta-
das especialmente a nuestros productos 
THERMOFLOC y forman, junto con la barrera 
de vapor y las láminas impermeabil izantes 
de tejado, un sistema completo de aisla-
miento térmico. Las c intas adhesivas se 
uti l izan para pegar de forma estanca al aire 
el vel lón barrera de vapor THERMOFLOC y 
las láminas impermeabil izantes de tejado. 
También pueden pegarse con el las las juntas 
sobre planchas de derivados de la madera 
(p.ej. planchas OSB, planchas de madera de 
cabrios, etc.) .
Cinta adhesiva verde                       Datos técnicos
Composición  Cinta adhesiva de polietileno
Ancho de rollo 5 cm
Largo de rollo 25 m lineales
Caja 12 ud.
Palet 60 cajas
La película adhesiva es de acrilato libre de disolventes y plastificantes.
Cinta  adhes iva  de  po l ie t i l eno armada verde  con pegamento  de 
ac r i la to  para  obturar  de  fo rma es tanca  a l  a i re  pos ib les  penet ra -
c iones  y  so lapamientos  de  las  bar re ras  de  vapor  THERMOFLOC
Art.nº  5151
Cinta adhesiva blanca                      Datos técnicos
Composición  Cinta adhesiva de polietileno
Ancho de rollo 20 cm
Largo de rollo 20 m lineales
Caja 1 ud.
Palet 112 cajas
La película adhesiva es de acrilato libre de disolventes y plastificantes.
Cin ta  adhes i va  un ive r sa l  b lanca  pa ra 
ce r ra r  los  o r i f i c ios  de  insuf lado
Art.nº  5156
…9
Art. nº  5157
Cinta adhesiva negra                             Datos técnicos
Composición  Cinta adhesiva de polietileno
Ancho de rollo 14,6 cm
Largo de rollo 25 m lineales
Caja 4 ud.
Palet 80 cajas
La película adhesiva es de acrilato libre de disolventes y plastificantes.
Cinta  adhes iva  un iversa l  negra  con base  de  po l ie t i l eno, re fuerzo 
de  sopor te  y  pape l  ant iadhes ivo  con hend iduras  para  ce r ra r  los 
o r i f i c ios  de  insuf lado.
C inta  adhes iva  de  dob le  cara  azu l  para  pegar  e l  ve l lón  y  las 
láminas  impermeab i l i zantes  de  te jado.
Cinta adhesiva doble cara azul            Datos técnicos
Composición  Cinta adhesiva de polietileno
Ancho de rollo 2 cm
Largo de rollo 20 m lineales
Caja 30 ud.
Palet 80 cajas
La película adhesiva es de acrilato libre de disolventes y plastificantes.
Art. nº  5166
Material aislante de fibra de celulosa
                         T H E R M O F L O C  -  c ó m o  o b t u r a r  c o n  p r e c i s i ó n  y  s i s t e m a
                            : : A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o   : : A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
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Material aislante de fibra de celulosa
Su socio THERMOFLOC:
Peter Seppele Ges.m.b.H. | Bahnhofstraße 79 | A-9710 Feistritz/Drau | Tel: +43(0)4245-6201 | Fax: +43(0)4245-6336
office@thermofloc.com             I n f o r m a c i ó n  d e  l o s  e x p e r t o s  e n  a i s l a m i e n t o :   www.thermofloc.com
Anaca Diseminado, Nº 13 – 1ª Oficina A
20301 IRUN (Gipuzkoa)
Tel.: 943 660 257 – Fax: 943 660 256
Email: comercial@biomatiberica.com
www.biomatiberica.com
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THERMOFLOC
®
Material aislante de fibra de celulosa
Peter Seppele Ges.m.b.H. | Bahnhofstraße 79 | A-9710 Feistritz/Drau | Tel: +43(0)4245-6201 | Fax: +43(0)4245-6336
office@thermofloc.com             I n f o r m a c i ó n  d e  l o s  e x p e r t o s  e n  a i s l a m i e n t o :   www.thermofloc.com
: :  I n f o r m a c i ó n  ú t i l  p a r a  a h o r r a r  e n e r g í a .
 
: :   ¡ U n  m a t e r i a l  a i s l a n t e  i n t e l i g e n t e !
: :  A i s l a m i e n t o  p a r a  t e j a d o
: :  A i s l a m i e n t o  p a r a  p a r e d
: :  A i s l a m i e n t o  p a r a  s u e l o100% CELULOSA












  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 28/07/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
 HE-1
Opción
General
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
MAster Edificacion
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 89,996,4
Proporción relativa calefacción refrigeración 27,073,0
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_FI001 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E02_FI002 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_FI001 U = 0.94W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_MCP005 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E04_FI002 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FI003 U = 1.10W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FE001 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E05_FE002 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E07_FI002 U = 1.10W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI003 U = 1.09W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI004 U = 1.17W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FE003 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E09_FI001 U = 0.83W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E10_FI001 U = 0.83W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E12_FI002 U = 0.83W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E13_FI003 U = 0.77W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E15_FI004 U = 0.77W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E17_FI005 U = 0.77W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E18_FI006 U = 0.83W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E19_FI007 U = 0.83W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E21_FI008 U = 0.77W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E22_FI009 U = 0.83W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P03_E01_FE006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P03_E04_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E05_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E06_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E07_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E08_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E13_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E14_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E15_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E16_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E17_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
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3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,43 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,05 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-terrazo 1,61 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 1,04 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
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Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  22,3  76,8  47,0  59,1  
P02_E02 416,4  1  100,0  100,6  58,4  112,6  
P02_E03 221,2  1  65,9  104,7  35,5  75,2  
P02_E04 266,1  1  22,9  85,6  61,8  90,3  
P02_E10 63,1  1  91,3  96,0  66,3  95,6  
P02_E12 61,6  1  91,8  99,9  89,2  88,7  
P02_E13 61,9  1  91,8  98,9  90,2  84,5  
P02_E15 60,6  1  91,0  98,9  93,1  84,4  
P02_E17 63,1  1  91,4  99,0  91,2  84,3  
P02_E18 59,7  1  90,8  99,8  89,9  88,7  
P02_E19 63,3  1  91,5  100,0  87,2  88,7  
P02_E21 62,8  1  90,5  102,1  61,9  69,5  
P02_E22 62,8  1  93,2  101,4  56,6  87,9  
P03_E01 118,3  1  23,4  89,9  92,3  86,5  
P03_E04 63,1  1  79,1  93,6  73,3  87,4  
P03_E05 61,6  1  80,6  96,3  98,4  88,3  
P03_E06 59,7  1  79,5  96,0  100,0  88,3  
P03_E07 63,3  1  80,7  96,3  96,8  88,3  
P03_E08 62,8  1  90,0  98,2  60,6  90,7  
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 28/07/2013 Ref: 4BBD4A522619AB8 Página: 13
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  15,2  68,5  67,9  94,7  
P03_E14 61,9  1  80,7  96,2  96,4  88,6  
P03_E15 60,6  1  80,7  96,1  97,6  88,5  
P03_E16 63,1  1  81,5  96,3  95,5  88,5  
P03_E17 62,8  1  90,2  98,4  61,0  90,7  
P05_E01 118,0  1  23,6  92,9  97,5  90,6  
P05_E04 261,1  1  15,4  73,6  70,8  95,9  
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 28/07/2013 Ref: 4BBD4A522619AB8 Página: 14
5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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Calificación Energética
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 29/07/2013
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Comunidad
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Fecha: 29/07/2013 Ref: 2A9849EA5FD7A3 Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
MAster Edificacion
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 29/07/2013 Ref: 2A9849EA5FD7A3 Página: 2
2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,44 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-marmol 2,06 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,62 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
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Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador Acumulador 250 l
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 29/07/2013 Ref: 2A9849EA5FD7A3 Página: 11
multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 3,00
Rendimiento nominal 1,00
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 275,00
Rendimiento nominal 0,85
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre Acumulador 250 l
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 250,00
Coeficiente de pérdidas 1,50
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,10
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,56
Consumo refrigeración nominal 17,70
Capacidad calefacción nominal 54,40
Consumo calefacción nominal 15,95
Caudal aire impulsión nominal 16000,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  107,3  432611,3 
Demanda refrigeración  C  39,7  160015,6 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  17,7  71391,1 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,8  3226,7 
Emisiones CO2 ACS  D  6,4  25813,7 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  C  46,0  185536,3 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  C  82,4  332263,3 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,8  11321,2 
Consumo energía primaria ACS  D  21,8  87898,9 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  279,6  1127585,3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 30/07/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 30/07/2013 Ref: 3CA7B4B2816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 89,597,3
Proporción relativa calefacción refrigeración 26,773,3
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_FI001 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E02_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_FI001 U = 0.96W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E04_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FI003 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FE001 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E05_FE002 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E07_FI002 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI003 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI004 U = 1.20W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FE003 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E09_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E10_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E12_FI002 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E13_FI003 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E15_FI004 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E17_FI005 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E18_FI006 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E19_FI007 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E21_FI008 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E22_FI009 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P03_E01_FE006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E04_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P03_E05_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E06_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E07_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E08_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E13_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E14_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E15_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E16_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E17_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
 HE-1
Opción
General
Proyecto
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Localidad
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6 --
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,43 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-hormigon 2,43 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,05 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,61 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
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3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  23,5  81,0  50,0  62,7  
P02_E02 416,4  1  100,0  100,4  57,7  111,1  
P02_E03 221,2  1  65,7  104,3  34,8  73,4  
P02_E04 266,1  1  24,1  89,9  61,6  89,8  
P02_E10 63,1  1  93,3  97,8  65,5  94,2  
P02_E12 61,6  1  93,0  100,9  89,1  88,4  
P02_E13 61,9  1  92,7  99,7  90,8  84,9  
P02_E15 60,6  1  92,0  99,7  93,6  84,8  
P02_E17 63,1  1  92,3  99,8  91,8  84,7  
P02_E18 59,7  1  92,0  100,8  89,7  88,3  
P02_E19 63,3  1  92,7  101,0  87,1  88,3  
P02_E21 62,8  1  91,5  102,9  63,5  71,2  
P02_E22 62,8  1  94,9  103,0  56,6  87,6  
P03_E01 118,3  1  24,3  93,2  92,2  86,3  
P03_E04 63,1  1  80,9  95,5  72,6  86,4  
P03_E05 61,6  1  81,6  97,3  98,4  88,1  
P03_E06 59,7  1  80,6  97,1  100,0  88,1  
P03_E07 63,3  1  81,8  97,4  96,8  88,2  
P03_E08 62,8  1  91,5  99,5  60,7  90,7  
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Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  16,0  71,8  67,5  94,0  
P03_E14 61,9  1  81,8  97,2  96,4  88,4  
P03_E15 60,6  1  81,8  97,1  97,6  88,3  
P03_E16 63,1  1  82,5  97,3  95,5  88,4  
P03_E17 62,8  1  91,6  99,7  61,2  90,7  
P05_E01 118,0  1  23,4  91,9  96,8  89,7  
P05_E04 261,1  1  15,3  72,7  69,8  94,3  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000
Piedra artificial 1,300 1750,00 1000,00 - 40
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,44 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,06 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,62 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-terrazo 1,62 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 1,04 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
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Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador Acumulador 250 l
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
Calificación
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Comunidad
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P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 3,00
Rendimiento nominal 1,00
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 275,00
Rendimiento nominal 0,85
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre Acumulador 250 l
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 250,00
Coeficiente de pérdidas 1,50
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Calificación
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,10
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,56
Consumo refrigeración nominal 17,70
Capacidad calefacción nominal 54,40
Consumo calefacción nominal 15,95
Caudal aire impulsión nominal 16000,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  108,0  435610,9 
Demanda refrigeración  C  39,5  159304,1 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  17,7  71391,1 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,8  3226,7 
Emisiones CO2 ACS  D  6,4  25813,7 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  C  46,0  185536,3 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  C  82,8  334008,6 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,8  11147,7 
Consumo energía primaria ACS  D  21,8  87898,9 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  280,0  1129157,1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 11 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 30/07/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 30/07/2013 Ref: 2A9848BA5FD7A3 Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalwencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 89,396,1
Proporción relativa calefacción refrigeración 26,973,1
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_FI001 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E02_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_FI001 U = 0.96W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E04_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FI003 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI002 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI003 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI004 U = 1.20W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E09_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E10_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E12_FI002 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E13_FI003 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E15_FI004 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E17_FI005 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E18_FI006 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E19_FI007 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E21_FI008 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E22_FI009 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6 --
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,43 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-hormigon 2,43 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,05 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,61 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
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3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  23,2  79,8  50,6  63,0  
P02_E02 416,4  1  100,0  100,2  58,1  111,1  
P02_E03 221,2  1  65,6  104,0  35,1  73,5  
P02_E04 266,1  1  24,0  89,3  62,1  89,9  
P02_E10 63,1  1  93,2  97,6  65,9  94,1  
P02_E12 61,6  1  92,9  100,7  89,7  88,4  
P02_E13 61,9  1  92,6  99,4  91,5  84,9  
P02_E15 60,6  1  91,8  99,4  94,3  84,8  
P02_E17 63,1  1  92,2  99,5  92,5  84,7  
P02_E18 59,7  1  91,9  100,6  90,3  88,3  
P02_E19 63,3  1  92,6  100,8  87,7  88,3  
P02_E21 62,8  1  91,2  102,5  64,0  71,3  
P02_E22 62,8  1  94,8  102,8  56,9  87,6  
P03_E01 118,3  1  24,2  92,8  92,9  86,3  
P03_E04 63,1  1  77,4  91,3  74,3  87,8  
P03_E05 61,6  1  78,6  93,6  98,4  87,5  
P03_E06 59,7  1  77,6  93,4  100,0  87,5  
P03_E07 63,3  1  78,7  93,6  96,7  87,5  
P03_E08 62,8  1  88,1  95,7  59,2  87,8  
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Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  16,0  71,8  68,0  94,1  
P03_E14 61,9  1  78,8  93,5  96,3  87,6  
P03_E15 60,6  1  78,8  93,4  97,5  87,6  
P03_E16 63,1  1  79,5  93,6  95,3  87,6  
P03_E17 62,8  1  88,2  95,9  59,6  87,8  
P05_E01 118,0  1  23,4  91,9  97,5  89,7  
P05_E04 261,1  1  15,3  72,7  70,3  94,3  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalwencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000
Piedra artificial 1,300 1750,00 1000,00 - 40
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,44 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,06 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,62 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-terrazo 1,62 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 0,36 Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
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2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador Acumulador 250 l
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
Calificación
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Comunidad
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P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 3,00
Rendimiento nominal 1,00
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 275,00
Rendimiento nominal 0,85
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre Acumulador 250 l
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 250,00
Coeficiente de pérdidas 1,50
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
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Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,10
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,56
Consumo refrigeración nominal 17,70
Capacidad calefacción nominal 54,40
Consumo calefacción nominal 15,95
Caudal aire impulsión nominal 16000,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  106,7  430326,5 
Demanda refrigeración  C  39,4  159011,2 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  17,6  70987,8 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,8  3226,7 
Emisiones CO2 ACS  D  6,4  25813,7 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  C  45,9  185133,0 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  C  82,0  330815,1 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,8  11229,8 
Consumo energía primaria ACS  D  21,8  87898,9 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  279,2  1126045,8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 13 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 16/09/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 16/09/2013 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificación
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 84,899,3
Proporción relativa calefacción refrigeración 25,374,7
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
 HE-1
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_FI001 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E02_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_FI001 U = 0.96W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_MCP005 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E04_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FI003 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FE001 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E05_FE002 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E07_FI002 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI003 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI004 U = 1.20W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FE003 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P02_E09_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E10_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E12_FI002 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E13_FI003 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E15_FI004 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E17_FI005 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E18_FI006 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E19_FI007 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E21_FI008 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E22_FI009 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P03_E01_FE006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P03_E04_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E05_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E06_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E07_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E08_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E13_MCP006 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E14_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E15_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E16_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
P03_E17_MCP004 U = 1.04W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 16/09/2013 Ref: 3CA7B0D2816D39C Página: 7
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,43 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,05 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-terrazo 1,61 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 1,04 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
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Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  23,8  83,5  47,1  59,1  
P02_E02 416,4  1  100,0  102,4  56,7  109,1  
P02_E03 221,2  1  66,3  107,4  35,2  74,2  
P02_E04 266,1  1  25,5  97,1  52,7  76,7  
P02_E10 63,1  1  91,5  97,9  65,3  93,9  
P02_E12 61,6  1  91,3  101,1  88,7  88,0  
P02_E13 61,9  1  91,2  100,0  90,1  84,1  
P02_E15 60,6  1  90,5  100,0  92,9  84,0  
P02_E17 63,1  1  90,8  100,2  91,0  83,9  
P02_E18 59,7  1  90,3  101,0  89,4  87,9  
P02_E19 63,3  1  91,0  101,2  86,7  87,9  
P02_E21 62,8  1  90,2  103,5  62,5  70,0  
P02_E22 62,8  1  93,2  103,2  56,3  87,1  
P03_E01 118,3  1  25,1  98,2  83,4  78,0  
P03_E04 63,1  1  79,3  95,5  72,7  86,4  
P03_E05 61,6  1  80,1  97,3  98,4  88,1  
P03_E06 59,7  1  79,0  97,1  100,0  88,0  
P03_E07 63,3  1  80,2  97,4  96,8  88,1  
P03_E08 62,8  1  89,7  99,5  60,7  90,6  
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Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  17,4  79,7  55,1  76,7  
P03_E14 61,9  1  80,2  97,3  96,4  88,3  
P03_E15 60,6  1  80,2  97,2  97,6  88,3  
P03_E16 63,1  1  80,9  97,3  95,5  88,3  
P03_E17 62,8  1  89,8  99,7  61,1  90,6  
P05_E01 118,0  1  24,0  96,1  94,1  87,2  
P05_E04 261,1  1  18,1  87,8  59,4  80,1  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 14 
Calificación Energética
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 31/07/2013
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificación
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000
Piedra artificial 1,300 1750,00 1000,00 - 40
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,44 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,06 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,62 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-terrazo 1,62 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador Acumulador 250 l
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 3,00
Rendimiento nominal 1,00
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 275,00
Rendimiento nominal 0,85
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre Acumulador 250 l
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 250,00
Coeficiente de pérdidas 1,50
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,10
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,56
Consumo refrigeración nominal 17,70
Capacidad calefacción nominal 54,40
Consumo calefacción nominal 15,95
Caudal aire impulsión nominal 16000,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 31/07/2013 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  110,2  444356,4 
Demanda refrigeración  C  37,4  150846,2 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  18,1  73004,5 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,8  3226,7 
Emisiones CO2 ACS  D  6,4  25813,7 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  C  46,4  187149,6 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  C  84,3  340073,5 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,8  11272,4 
Consumo energía primaria ACS  D  21,8  87898,9 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  281,5  1135346,6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 15 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 31/07/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 31/07/2013 Ref: 3CA7B0A2816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalwencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 89,195,7
Proporción relativa calefacción refrigeración 26,973,1
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P02_E01_FI001 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E02_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E03_FI001 U = 0.96W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E04_FI002 U = 0.79W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E05_FI003 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI002 U = 1.12W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI003 U = 1.11W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E07_FI004 U = 1.20W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E09_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E10_FI001 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E12_FI002 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E13_FI003 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E15_FI004 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E17_FI005 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E18_FI006 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E19_FI007 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E21_FI008 U = 0.78W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
P02_E22_FI009 U = 0.85W/m2K Ulimite = 0.68W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6 --
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,43 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-hormigon 2,43 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,05 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,61 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,11 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,200
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,11 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,200
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Invert- Losa alveo- regist mad 0,11 Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 0,22 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,120
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,22 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,120
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
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3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  23,2  79,5  50,7  63,0  
P02_E02 416,4  1  100,0  99,9  58,1  110,8  
P02_E03 221,2  1  65,4  103,3  34,9  73,0  
P02_E04 266,1  1  24,0  89,2  62,3  89,9  
P02_E10 63,1  1  93,4  97,5  66,0  94,1  
P02_E12 61,6  1  93,1  100,6  89,9  88,4  
P02_E13 61,9  1  92,8  99,3  91,7  84,9  
P02_E15 60,6  1  92,0  99,3  94,6  84,8  
P02_E17 63,1  1  92,4  99,4  92,7  84,7  
P02_E18 59,7  1  92,1  100,5  90,6  88,3  
P02_E19 63,3  1  92,8  100,7  87,9  88,3  
P02_E21 62,8  1  91,4  102,4  64,2  71,3  
P02_E22 62,8  1  95,1  102,7  57,1  87,6  
P03_E01 118,3  1  24,3  92,6  93,2  86,3  
P03_E04 63,1  1  76,8  90,3  74,1  87,3  
P03_E05 61,6  1  78,1  92,7  98,4  87,2  
P03_E06 59,7  1  77,1  92,5  100,0  87,3  
P03_E07 63,3  1  78,2  92,8  96,7  87,2  
P03_E08 62,8  1  87,6  94,8  58,8  87,1  
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Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  16,0  71,6  68,2  94,1  
P03_E14 61,9  1  78,3  92,7  96,3  87,4  
P03_E15 60,6  1  78,3  92,6  97,5  87,4  
P03_E16 63,1  1  79,0  92,7  95,3  87,4  
P03_E17 62,8  1  87,7  95,0  59,3  87,1  
P05_E01 118,0  1  23,2  90,8  97,7  89,6  
P05_E04 261,1  1  15,1  71,4  70,3  94,1  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificacion
jruiz@caatvalwencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000
Piedra artificial 1,300 1750,00 1000,00 - 40
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,44 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-marmol 2,06 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,62 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-terrazo 1,62 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,11 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,200
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,11 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,200
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 0,22 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,120
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 0,22 Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,22 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,120
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
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2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador Acumulador 250 l
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
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multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
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P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Calificación
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 275,00
Rendimiento nominal 0,85
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 3,00
Rendimiento nominal 1,00
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Electricidad
Nombre Acumulador 250 l
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 250,00
Coeficiente de pérdidas 1,50
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,10
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,56
Consumo refrigeración nominal 17,70
Capacidad calefacción nominal 54,40
Consumo calefacción nominal 15,95
Caudal aire impulsión nominal 16000,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
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Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
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Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Calificación
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Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  106,2  428309,1 
Demanda refrigeración  C  39,4  158790,2 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  17,5  70584,5 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,8  3226,7 
Emisiones CO2 ACS  D  6,4  25813,7 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  C  45,8  184729,6 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  C  81,7  329614,3 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,8  11138,1 
Consumo energía primaria ACS  D  21,8  87898,9 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  278,9  1124753,3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 17 
Calificación Energética
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 30/07/2013
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificación
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 30/07/2013 Ref: 3CA7B4E2816D39C Página: 3
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,49 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 2,44 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-marmol 2,06 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Forjado sanitario-terrazo 1,62 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,42 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,40 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
No trans- losa 1,04 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 1,11 Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
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Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo OP-2-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo OP-2-radiadorEQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
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multiplicador 1
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante 2
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria 2
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
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P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
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P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre OP-2-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 24,00
Rendimiento nominal 0,94
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre OP-2-radiadorEQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
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Capacidad nominal (kW) 300,00
Rendimiento nominal 0,94
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,00
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,49
Consumo refrigeración nominal 14,70
Capacidad calefacción nominal 56,00
Consumo calefacción nominal 14,40
Caudal aire impulsión nominal 15060,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 24,00
Rendimiento nominal 0,94
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
ACS- Cafeteria-restaurante 2 0,0 60,0
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  108,7  438581,6 
Demanda refrigeración  C  39,6  159711,3 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  15,4  62114,3 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,7  2823,4 
Emisiones CO2 ACS  B  3,4  13713,6 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  B  40,6  163755,9 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  B  71,9  290159,3 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,3  9437,4 
Consumo energía primaria ACS  C  16,7  67251,1 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  263,5  1062949,8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 18 
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Fecha: 28/07/2013
Localidad: Gandia
Comunidad: Comunidad Valenciana
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz  Saiz
Master Edificación
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 89,690,8
Proporción relativa calefacción refrigeración 28,072,0
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10 --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10 --
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20 --
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80 --
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 --
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0. 0,032 50,00 1000,00 - 100 SI
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000 --
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Cant 1,890 1515,00 1000,00 - 6 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000 --
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Con capa de compresión -Canto 350 mm 1,698 1440,00 1000,00 - 80 --
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6 --
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 1,995 1610,00 1000,00 - 10 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,42 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 28/07/2013 Ref: 5C184D410AEF02 Página: 6
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-hormigon 0,60 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-marmol 0,58 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-terrazo 0,53 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,68 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
3.3. Cerramientos semitransparentes
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3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70 --
3.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Justificación SI
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
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U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Justificación SI
3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69
Esquina saliente 0,08 0,81
Hueco ventana 0,14 0,75
Esquina entrante -0,15 0,89
Pilar 0,09 0,85
Unión solera pared exterior 0,14 0,73
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P02_E01 88,0  1  18,9  61,8  48,6  60,7  
P02_E02 416,4  1  100,0  95,3  56,8  108,9  
P02_E03 221,2  1  61,8  93,1  36,6  77,1  
P02_E04 266,1  1  20,1  71,3  61,8  89,8  
P02_E10 63,1  1  91,2  90,7  66,1  94,7  
P02_E12 61,6  1  91,8  94,6  89,9  88,8  
P02_E13 61,9  1  92,2  94,0  90,6  84,3  
P02_E15 60,6  1  91,4  94,0  93,5  84,3  
P02_E17 63,1  1  91,7  94,1  91,5  84,2  
P02_E18 59,7  1  90,8  94,4  90,6  88,9  
P02_E19 63,3  1  91,5  94,6  87,8  88,8  
P02_E21 62,8  1  90,5  96,6  61,9  69,2  
P02_E22 62,8  1  93,1  95,9  56,4  87,0  
P03_E01 118,3  1  24,4  88,7  96,7  90,2  
P03_E04 63,1  1  79,6  89,2  75,0  89,0  
P03_E05 61,6  1  81,7  92,4  98,4  87,8  
P03_E06 59,7  1  80,6  92,2  100,0  87,8  
P03_E07 63,3  1  81,8  92,5  96,6  87,7  
P03_E08 62,8  1  91,2  94,2  58,9  87,7  
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Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P03_E09 261,1  1  15,9  67,9  68,4  95,0  
P03_E14 61,9  1  81,9  92,4  96,3  87,9  
P03_E15 60,6  1  81,9  92,3  97,5  87,9  
P03_E16 63,1  1  82,6  92,5  95,3  87,9  
P03_E17 62,8  1  91,4  94,4  59,4  87,8  
P05_E01 118,0  1  23,8  89,0  97,8  90,4  
P05_E04 261,1  1  15,2  68,6  70,8  95,3  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Plaqueta ceramica cocida
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Gandia Comunidad Valenciana
Avenida Blasco Ibanez
Jesus Ruiz Saiz
Master Edificación
jruiz@caatvalencia.es 678901234
Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 1287,47 1,20
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 625,16 1,20
P01_E04 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 436,09 1,20
P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 88,03 3,57
P02_E02 P02 Intensidad Baja - 12h 4 416,40 3,57
P02_E03 P02 Intensidad Baja - 12h 3 221,21 3,57
P02_E04 P02 Intensidad Alta - 12h 3 266,06 3,57
P02_E05 P02 Intensidad Baja - 12h 3 351,36 3,57
P02_E06 P02 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P02_E07 P02 Intensidad Alta - 12h 3 373,80 3,57
P02_E09 P02 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 3,57
P02_E10 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 3,57
P02_E12 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 3,57
P02_E13 P02 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 3,57
P02_E15 P02 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 3,57
P02_E17 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 3,57
P02_E18 P02 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 3,57
P02_E19 P02 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 3,57
P02_E21 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 3,57
P02_E22 P02 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 3,57
P03_E01 P03 Intensidad Alta - 12h 3 118,32 2,00
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Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P03_E03 P03 Intensidad Baja - 12h 3 125,51 2,00
P03_E04 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,05 2,00
P03_E05 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,60 2,00
P03_E06 P03 Intensidad Alta - 12h 3 59,67 2,00
P03_E07 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,33 2,00
P03_E08 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,78 2,00
P03_E09 P03 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 2,00
P03_E10 P03 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 2,00
P03_E13 P03 Intensidad Baja - 12h 3 65,88 2,00
P03_E14 P03 Intensidad Alta - 12h 3 61,88 2,00
P03_E15 P03 Intensidad Alta - 12h 3 60,61 2,00
P03_E16 P03 Intensidad Alta - 12h 3 63,12 2,00
P03_E17 P03 Intensidad Alta - 12h 3 62,77 2,00
P04_E01 P04 Intensidad Baja - 12h 3 67,94 1,57
P04_E12 P04 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 1,57
P04_E14 P04 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 1,57
P05_E01 P05 Intensidad Alta - 12h 3 118,05 3,57
P05_E02 P05 Intensidad Baja - 12h 3 57,57 3,57
P05_E03 P05 Nivel de estanqueidad 1 3 7,15 3,57
P05_E04 P05 Intensidad Alta - 12h 3 261,09 3,57
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Plaqueta ceramica cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,400 875,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040 40,00 1000,00 - 1
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d 0,200 875,00 1700,00 - 20
Hormigón en masa 2300 < d < 2600 2,000 2450,00 1000,00 - 80
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,429 1240,00 1000,00 - 80
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0. 0,032 50,00 1000,00 - 100
Mármol [2600 < d < 2800] 3,500 2700,00 1000,00 - 10000
Piedra artificial 1,300 1750,00 1000,00 - 40
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,250 1150,00 1000,00 - 6000
Hormigón con arcilla expandida sin otros ári 0,220 700,00 1000,00 - 4
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Hormigón con arcilla expandida como árido 0,440 1200,00 1000,00 - 6
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 20
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
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2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
C1_Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
C3_ Cerramiento vertical 0,32 1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
Cb_ Particion vertical 2,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cc_ Particion vertical 0,44 Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 10 0,019
Forjado sanitario-hormigon 0,60 Hormigón en masa 2300 < d < 2600 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-marmol 0,58 Mármol [2600 < d < 2800] 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Forjado sanitario-marmol 0,58 FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Forjado sanitario-terrazo 0,54 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 0,040
Regist-Fdo Ret-terrazo 1,67 Piedra artificial 0,050
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,060
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Fdo ret- regist 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,060
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,010
FR Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 35 0,350
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
Subcapa fieltro 0,010
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,100
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,040
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
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Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Invert- Losa alveo- regist mad 0,17 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Con capa de compresión -Canto 350 mm 0,350
No trans- losa 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300
Trans-Fdo ret- regist 0,36 Hormigón con arcilla expandida como árido princ 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,060
Plaqueta ceramica cocida 0,012
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,005
Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,015
Hormigón con arcilla expandida sin otros áridos 0,080
FR Entrevigado de hormigón -Canto 350 mm 0,350
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_DC_4-9-331 3,00 0,75
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,70
2.3.3 Huecos
Nombre vent alta grand
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 19,75
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,53
Factor solar 0,63
Nombre Vent alta peq
Acristalamiento VER_DC_4-9-331
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 23,80
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 3,64
Factor solar 0,61
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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3. Sistemas
Nombre Clima Sala Multiusos
Tipo Sistemas Unizona
Zona P02_E03
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Caudal de ventilación 4264,0
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo OP-2-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
Nombre Calefacion radiadores agua
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo OP-2-radiadorEQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E04
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Zona asociada P05_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P05-E01
Zona asociada P05_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E17
Zona asociada P03_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E16
Zona asociada P03_E16
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E15
Zona asociada P03_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E14
Zona asociada P03_E14
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E09
Zona asociada P03_E09
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E08
Zona asociada P03_E08
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E07
Zona asociada P03_E07
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E06
Zona asociada P03_E06
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E05
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E04
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P03-E01
Zona asociada P03_E01
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E22
Zona asociada P02_E22
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E21
Zona asociada P02_E21
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E19
Zona asociada P02_E19
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E18
Zona asociada P02_E18
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E17
Zona asociada P02_E17
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E15
Zona asociada P02_E15
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E13
Zona asociada P02_E13
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E12
Zona asociada P02_E12
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E10
Zona asociada P02_E10
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E04
Zona asociada P02_E04
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E01
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente P02-E02
Zona asociada P02_E02
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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multiplicador 1
Nombre ACS- Cafeteria-restaurante 2
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Agua Caliente Sanitaria 2
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 4,40000009536743 7 10
P01_E02 4,40000009536743 7 10
P01_E04 4,40000009536743 7 10
P02_E01 15 7 10
P02_E02 15 7 10
P02_E03 15 7 10
P02_E04 15 7 10
P02_E05 15 7 10
P02_E06 0 7 10
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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P02_E07 15 7 10
P02_E09 15 7 10
P02_E10 15 7 10
P02_E12 15 7 10
P02_E13 15 7 10
P02_E15 15 7 10
P02_E17 15 7 10
P02_E18 15 7 10
P02_E19 15 7 10
P02_E21 15 7 10
P02_E22 15 7 10
P03_E01 15 7 10
P03_E03 15 7 10
P03_E04 15 7 10
P03_E05 15 7 10
P03_E06 15 7 10
P03_E07 15 7 10
P03_E08 15 7 10
P03_E09 15 7 10
P03_E10 0 7 10
P03_E13 15 7 10
P03_E14 15 7 10
P03_E15 15 7 10
P03_E16 15 7 10
P03_E17 15 7 10
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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P04_E01 0 7 10
P04_E12 0 7 10
P04_E14 0 7 10
P05_E01 15 7 10
P05_E02 15 7 10
P05_E03 0 7 10
P05_E04 15 7 10
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 24,00
Rendimiento nominal 0,94
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre OP-2-radiadorEQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad nominal (kW) 300,00
Rendimiento nominal 0,94
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Nombre OP-2-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 24,00
Rendimiento nominal 0,94
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 50,00
Capacidad sensible refrigeración nominal 32,49
Consumo refrigeración nominal 14,70
Capacidad calefacción nominal 56,00
Consumo calefacción nominal 14,40
Caudal aire impulsión nominal 15060,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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6. Unidades terminales
Nombre UT_AguaCaliente P05-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 18,65
Nombre UT_AguaCaliente P05-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P05_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,60
Nombre UT_AguaCaliente P03-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E16
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E16
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E15
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E14
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E14
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,59
Nombre UT_AguaCaliente P03-E09
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 14,22
Nombre UT_AguaCaliente P03-E08
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 7,73
Nombre UT_AguaCaliente P03-E07
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E06
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E06
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E05
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,45
Nombre UT_AguaCaliente P03-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 8,16
Nombre UT_AguaCaliente P03-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 13,46
Nombre UT_AguaCaliente P02-E22
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E22
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,59
Nombre UT_AguaCaliente P02-E21
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E21
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 5,83
Nombre UT_AguaCaliente P02-E19
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E19
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E18
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E18
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E17
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E17
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E15
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E15
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,99
Nombre UT_AguaCaliente P02-E13
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E13
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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Capacidad o potencia máxima (kW) 7,34
Nombre UT_AguaCaliente P02-E12
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E12
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E10
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E10
Capacidad o potencia máxima (kW) 6,29
Nombre UT_AguaCaliente P02-E04
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 12,24
Nombre UT_AguaCaliente P02-E01
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 10,02
Nombre UT_AguaCaliente P02-E02
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
Fecha: 31/07/2013 Ref: 3CA7B3F2816D39C Página: 22
Capacidad o potencia máxima (kW) 43,10
7. Justificación
7.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS- Cafeteria-restaurante 0,0 60,0
ACS- Cafeteria-restaurante 2 0,0 60,0
Calificación
Energética
Proyecto
Escuela Oficial de Idiomas de Gandia
Localidad
Gandia
Comunidad
Comunidad Valenciana
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8. Resultados
Clase kWh/m² kWh/año
Demanda calefacción  C  100,9  407127,8 
Demanda refrigeración  C  39,6  159580,4 
Clase kgCO2/m² kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción  B  14,6  58887,6 
Emisiones CO2 refrigeración  C  0,7  2823,4 
Emisiones CO2 ACS  B  3,4  13713,6 
Emisiones CO2 iluminación  C  21,1  85104,7 
Emisiones CO2 totales  B  39,8  160529,2 
Clase kWh/m² kWh/año
Consumo energía primaria calefacción  B  68,1  274482,1 
Consumo energía primaria refrigeración  C  2,5  10149,4 
Consumo energía primaria ACS  C  16,7  67281,5 
Consumo energía primaria iluminación  C  172,6  696101,9 
Consumo energía primaria totales  C  259,8  1048014,8 
